
  Technical sciences  ISSN 23075732
 

Herald of Khmelnytskyi national university, Issue 6, 2014 (219) 230

УДК 621.319.4 
В.Є. ГАВРОНСЬКИЙ, Н.М. ГАВРОНСЬКА 

Хмельницький політехнічний коледж 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ КОНДЕНСАТОРІВ 

 
Досліджуються особливості роботи конденсаторів тиристорних перетворювачів енергії в імпульсних 

режимах.  Для  розрахунку  нестаціонарного  температурного  поля  конденсатора  використовується  метод 
електротеплової аналогії. Пропонується методика визначення внутрішнього теплового опору конденсатора. 
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RESEARCH OF THERMAL MODE OF CAPACITORS 
 
Abstract. The article is devoted the decision of important technological task, which arises up during exploitation of condensers in 

the pulsemode for the thyristor transformers of electric energy (TTE), as high technicaleconomical indexes of TTE are largely determined 
the capacity of condensers which are used in them in quality commutative, filter, compensating and anti vibration devices. Specific gravity of 
condensers  in TTE arrives at 30 – 40%, thus there  is a tendency to yet greater growth of this number taking  into account the prospect of 
miniature  of  TTE.  For  the  calculation  of  unsteady  temperature  field  condenser  using  electro  thermal  analogy method.  The method  for 
determining the internal thermal resistance of the capacitor.  

Keywords: thyristor converters of electrical energy, thermal circuit of capacitor, temperature field. 
 

Вступ 
Високі техніко-економічні показники тиристорних перетворювачів електричної енергії (ТПЕ) в 

значній мірі визначаються працездатністю конденсаторів, що використовуються в них в якості 
комутуючих, фільтрових, компенсуючих і демпфуючих пристроїв. Питома вага конденсаторів в ТПЕ 
досягає 30–40%, причому є тенденція до ще більшого зростання цієї цифри з урахуванням перспективи 
мініатюризації ТПЕ. 

В апаратурі як спеціального призначення, так і широкого застосування (в імпульсній 
електроніці, побутовій техніці тощо) такі пристрої можуть працювати не тільки в безперервному, але і в 
імпульсному режимі. У зв'язку з цим представляє інтерес дослідження особливостей застосування 
конденсаторів в імпульсному режимі. 

Працездатність конденсаторів за змінної напруги визначається цілим рядом чинників: 
інтегральним і локальним тепловиділенням, електричним старінням ізоляції, величиною імпульсного і 
ефективного струмів, температурою навколишнього середовища. Ступінь впливу цих чинників на 
працездатність конденсатора залежить від режиму і умов експлуатації, а також від його конструктивних 
даних. З урахуванням особливостей імпульсних режимів розглянемо основні чинники, які можуть 
виявитися лімітуючими при виборі конденсаторів для ТПЕ. 

 
Виклад основного матеріалу 

Оскільки мова йде про застосування конденсаторів при змінній напрузі, то тепловиділення в них 
може бути одним з основних лімітуючих чинників. При повторно-короткочасному електричному 
навантаженні, коли час паузи між «пачками» імпульсів або загальний час роботи конденсатора 
співрозмірний з його тепловою постійною, тепловий режим конденсатора виявляється нестаціонарним. В 
ході дослідження стаціонарних і нестаціонарних температурних полів найбільш поширеною є аналогія 
між теплопровідністю і електропровідністю. Скористаємося методом електротеплової аналогії для 
дослідження теплового режиму конденсатора. 

Відповідно до цього методу теплову схему конденсатора можна представити за допомогою її 
електричного аналога. Теплоємність аналогічна електричній ємності, тепловий опір – електричному опору, 
потужність тепловиділення – електричному струму, температура – напрузі. Аналогічно скористаємося 
методами аналізу електричних кіл з RС-елементами [1]. 

Для пристрою, що розсіює тепло, наприклад для конденсатора, що знаходиться в стані спокою, 
часова залежність температури на вході у відповідь на подачу одиничного стрибка потужності 
визначається перехідним тепловим імпедансом )(tRт . Отже, якщо на вхід такої схеми поданий стрибок 

потужності, то зростання температури можна виразити формулою 
)()( max tRPtT т , (1)

де  )(tT  – різниця температури найбільш нагрітої точки конденсатора та температури 

навколишнього середовища Тс;  

maxP  – потужність ступінчатого імпульсу. 

При постійній потужності перехідний тепловий опір досягає постійного значення – сталого 
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теплового опору тR , тобто )()(lim 


тт
t

RtR . 

Використовуючи перехідний тепловий опір і принцип суперпозиції, можна знайти максимальну 
температуру нагріву конденсатора при подачі імпульсу або послідовності імпульсів потужності 
довільної форми. Розглянемо характерний випадок. Нехай теплова потужність P(t) змінюється в часі за 
періодичним законом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Періодична послідовність прямокутних імпульсів потужності 

 























1

1max

1

1max

20

0
)(

tТtТпри

ТttТприP

ttТпри

ttприP

tP

цц

цц

ц
 

де  t1 – тривалість «пачки» імпульсів; 
Tц – тривалість  циклу повторно-короткочасної  дії імпульсів. 
Для отримання якісної картини температурного поля приймемо, що 

)1()( / тt
тт eRtR  , 

де  ттт СR  – теплова постійна конденсатора; 

тC  – теплоємність конденсатора. 

Такий закон зміни перехідного теплового опору )(tRт  правомірний лише з моменту настання 

регулярного теплового режиму нагрівання або охолодження конденсатора [2]. 
У стадії регулярного теплового режиму температурне поле в усіх точках тіла змінюється за 

експоненціальним законом. У багатьох практичних випадках, для наближених розрахунків нестаціонарних 
температурних полів конденсаторів, можна прийняти, що температурне поле тіла входить в стадію 
регулярного режиму з самого початку даного процесу [3]. За такого припущення електричний аналог 
теплової схеми має вигляд (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Теплова схема конденсатора: 

Rт.вн – внутрішній тепловий опір конденсатора; Rт.кс – зовнішній тепловий опір конденсатора (опір корпус – середовище); Ст – 
теплоємність конденсатора 

 
Застосовуючи принцип суперпозиції, можна знайти відповідно до (1) залежність температури 

нагріву конденсатора від часу. Для проміжку часу 1tt   

)1()( /
max1

тt
т eRPtT   

для  1ttTц   

тт tt
т eeRPtT  //

max2 )1()(   . 

У квазістаціонарному режимі, коли діє n+1 імпульс потужності при n , для проміжку часу 
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1tt  маємо 
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(3)

де  t – час відліку від початку п+1 імпульсу напруги. 
Проаналізуємо ці вирази. Визначимо з них максимальне і мінімальне перевищення 

температури найбільш нагрітої точки конденсатора над температурою навколишнього середовища. 
З виразу (2) при t=t1 отримаємо 
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Відповідно з виразу (3) при t=Tц маємо 
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Отримані формули встановлюють зв'язок температури нагріву конденсатора з його 
теплофізичними постійними і тепловою потужністю. З цих формул виходить, що в імпульсному режимі при 

малій тривалості дії теплової потужності ( тt 1 ) і великій паузі між імпульсами потужності 

( тц tТ  1 ) навантаження конденсатора при заданій величині maxT  може бути значно збільшене. 

Висновки 
1. Працездатність конденсаторів в тиристорних перетворювачах енергії обмежується режимними 

і експлуатаційними чинниками. 
2. Використання методу електротеплової аналогії на тепловій моделі конденсатора дозволяє 

проводити оцінку нестаціонарного теплового режиму конденсаторів. 
3. Метод визначення внутрішнього перегріву конденсаторів дозволяє кількісно оцінити їх 

теплофізичні характеристики. 
4. Питомі енергетичні і масогабаритні характеристики конденсаторів в імпульсному режимі в 

кілька разів вищі, ніж в стаціонарних режимах. 
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