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Энергосберегающие технологии и оборудование

1. Для зниження рівня втрат необхідно один раз  
в квартал складати електробаланс і виявляти тенденцію  
в зміні витрати енергії на кожній ділянці живлення.

2. Усунути можливість несанкціонованого доступу 
до кіл обліку електроенергії на ЕРС.

3. Поетапно замінити інерційні лічильники електро-
рухомого складу на мікропроцесорні.
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У даній статті наведена  
інформація стосовно нового 
технічного рішення, що розши-
рює діапазон параметрів насо-
сів типу «Turo», наведені дані 
про результати його викорис-
тання.

Ключові слова: вільновихро-
вий насос, колесо, відвід, характе-
ристика.

В данной статье представ-
лена информация по новому 
техническому решению, рас-
ширяющему диапазон парамет-
ров насосов типа «Turo», при-
водятся данные о результатах 
его использования.

Ключевые слова: свободно-
вихревой насос, колесо, отвод, 
характеристика.

This article provides informa-
tion on new technical solutions 
that extend the range of para-
meters pumps «Turo», shows the 
results of its use.

Keywords: torque flow pump, 
impeller, outlet, characteristic.
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1. введение

Сложившаяся практика эксплуатации насосов дик-
тует необходимость (массогабаритные характеристики, 
КПД, срок службы, возможность исключения режимов 
неустойчивой работы) внедрения динамических насо-
сов для перекачивания различных гидросмесей. Сферы 
применения: жилищно-коммунальное хозяйство, горно-
обагатительные и химические производства, пищевая 
промышленность и др.

Ниже под гидросмесями понимается: смесь техничес-
ки чистой воды с газом (газожидкостная смесь — ГЖС); 

смесь технически чистой воды с твердыми включения-
ми разных размеров, видов и свойств (смесь жидкости  
с твердыми включениями — ТЖС). Транспортировка 
гидро смесей приводит к ряду нежелательных явлений 
при эксплуатации насосов:

При перекачивании гЖс:
 срыв параметров насоса при превышении объем-

ного содержания газа в смеси больше некоторой крити-
ческой величины кр( ) ;β

 изменение паспортной характеристики динами-
ческого насоса под влиянием наличия газа в перекачивае-
мой среде.
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При перекачивании тЖс:
 абразивный износ;
 различные виды забивания проточной части ди-

намического насоса (в зависимости от гранулометричес-
кого состава и концентрации твердой фазы в смеси, под 
влиянием кристаллизации перекачиваемой среды);

 изменение паспортной характеристики динами-
ческого насоса из-за наличия твердой фазы в перекачивае-
мой среде.

2. анализ исследований и публикаций

С 1975 года на кафедре Прикладной гидроаэроме-
ханики (ПГМ) Сумского государственного университе-
та (СумГУ) ведутся исследования динамических насосов 
для перекачивания гидросмесей. В соответствии с миро-
вой практикой наибольшее внимание уделялось свобод-
новихревым насосам (СВН) типа «Turo» [1] (рис. 1), 
которые оказались наиболее приспособленные для пере-
качивания гидросмесей. Результаты этих исследований 
наиболее полно в обобщенном виде изложены в рабо-
тах [2—7].

Рис. 1.	Свободновихревой	насос	типа	«Turo»

Свободновихревые насосы, в целом, и типа «Turo»,  
в частности, в настоящий период являются широко 
применяемыми в разных отраслях промышленности  
и сельского хозяйства благодаря их технологичности  
в изготовлении и ремонтопригодности, а также способнос-
ти высокоэффективно работать на газожидкостных сме-
сях [6] и на смесях «жидкость — твердые частицы» [5, 7].  
Наиболее полное исследование рабочего процесса и раз-
работка методики проектирования СВН типа «Turo» 
выполнены в работе [5]. На данные этой работы мы  
и опираемся в настоящей статье.

По принципу действия гидромашины делятся на 
объемные и динамические, но отдельную группу пред-
ставляют собой вихревые гидромашины [8]. СВН ти-
па «Turo» относятся к группе вихревых гидромашин,  
в которых осуществляется рабочий процесс, получив-
ший название «вихревой рабочий процесс». Соглас-
но [5], диапазон рабочих параметров, который может 
быть обеспечен в СВН типа «Turo» с приемлемым уров-
нем КПД, характеризуется значениями sn 60 140 ,= ÷  
где sn  — известная [9] величина коэффициента 
быстро ходности,

s 3 4

3,65 n Q
n ,

H
⋅ ⋅

=

где n  — частота вращения ротора насоса, об/мин, Q  — 
подача насоса, м3/с, H  — напор насоса, м.

При этом существует взаимосвязь [5]
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где max опт( )η  — максимальный КПД СВН типа «Turo», 
при расчетной подаче расчQ ;  расч оптQ Q ;=  оптQ  — по-
дача, при которой достигается максимальный КПД на-
соса Н max .η = η

На практике maxη  получен при sn 100≈  и он на-
ходится на уровне max 57 59 %.η = −  Укажем здесь, что 
нахождение связи max опт s( ) f(n )η =  для насосов данно-
го вида является достаточно условным понятием, что 
предопределено формой зависимости f(Q)η =  в СВН 
типа «Turo». Последняя заметно отличается от кри-
вой, характерной для динамических насосов. В СВН ти-
па «Turo» в интервале рабочих подач КПД мало меняется  
с изменением подачи, что является дополнительным пре-
имуществом таких насосов. Данное утверждение бази-
руется на явлении наличия энергетической взаимосвязи 
работы конкретного динамического насоса в конкретной 
сети, которое выражается известным соотношением [8, 9] 

Н CH H ,=  где НH  — напор насоса при заданной по-
даче PQ ;  CH  — сопротивление сети при PQ .  Равенство 

Н CH H=  должно соблюдаться при условии P оптQ Q ,=  
тогда Н max ,η = η  где Нη  — КПД насоса при заданной 
подаче, т. е. мы имеем наиболее экономичный режим 
эксплуатации данного насоса в данной сети. Если учесть, 
что очень часто имеет место случай CH var=  в процессе 
эксплуатации той или иной технической системы с ди-
намическими насосами в ее составе [10, 11, 12], то в этих 
условиях применение СВН типа «Turo» обеспечивает 
наилучший среднеэксплуатационный КПД насоса, т. е. 
обеспечивается энергосберегающий режим эксплуатации 
динамического насоса в составе сети, в которой в про-
цессе ее эксплуатации имеет место зависимость CH var=  
при t var ,=  где t  — время эксплуатации сети.

В работе [13] были проанализированы данные [5] 
относительно выбора геометрических параметров при 
проектировании проточной части СВН типа «Turo». При-
мечательным является полученный [13] результат — 
«в ос нове всех разработанных СВН типа «Turo» лежит 
одна и та же модельная проточная часть». Следовательно, 
справедливым представляется и окончательный вывод ра-
боты [13] — «задача совершенствования СВН типа «Turo» 
в большом диапазоне значений s sоптn n≠  должна ре-
шаться на пути создания новых конструктивных схем 
насосов с новыми принципами действия, которые могли 
бы быть заменой СВН типа «Turo», но сохраняли соот-
ветствующие эксплуатационные качества последних».

3. Постановка задачи

Производственно-технологические и эксплуатацион-
ные преимущества СВН заставляют как исследователей, 
так и проектантов продолжать поиск путей совершен-
ствования СВН вообще и СВН типа «Turo» в частности. 
Основной недостаток последних — низкий КПД, находя-
щийся на уровне 50—55 %. На сегодняшний день можно 
считать доказанным [14, 15, 16], что СВН типа «Turo» 
являются гидромашинами вихревого принципа действия 
и нет других способов повышения КПД этих насосов, кро-
ме влияния на организацию их рабочего процесса (РП).
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Установленным [5] является факт, что в области КПД, 
ограниченной условием max 50 %,η =  диапазон рабочих 
параметров указанных насосов находится в области 
значений коэффициента быстроходности s60 n 140 .≤ ≤  
Соответственно, второй задачей, на решение которой 
направлены усилия исследователей, после задачи не-
посредственного повышения КПД, является создание 
СВН типа «Turo» с расширенным диапазоном пара-
метров, а именно, для sn 60≤  (высоконапорные СВН)  
и для sn 140≥  (высокорасходные СВН). Поиск решений 
второй задачи велся и ведется двумя самостоятельными 
путями. Первый — перенос известных, используемых  
в динамических насосах технических решений, на ре-
шение задачи создания высоконапорных и высокорас-
ходных СВН. Второй — дополнительное исследование 
рабочего процесса СВН и использование новых данных 
для создания высоконапорных и высокорасходных СВН.

4. изложение материала и результаты

Касательно первого пути относительно создания вы-
сокорасходных СВН необходимо обратить внимание на 
рекомендацию [17] применять для перекачивания ТЖС 
центробежные насосы (ЦН), имеющие рабочие колеса  
с малым числом лопастей (z 1 4) .= ÷  Учитывая эти сведе-
ния, на кафедре ПГМ СумГУ было проведено детальное 
исследование указанных выше ЦН [7, 18]. В результате 
установлено, что в таких ЦН, как и в СВН, max 50 %,η ≅  
но диапазон обеспечиваемых параметров находится в об-
ласти s130 n 300 ,≤ ≤  то есть полностью перекрывается 
интересующий нас диапазон sn 140 .≥

Дополнительно проводились исследования по работе 
рассматриваемых ЦН на ГЖС [19]. Согласно [20], рас-
сматриваемые ЦН имеют коэффициент газосодержания 

кр 0,5 ,β =  т. е. качество их работы на ГЖС такое же, 
как и СВН типа «Turo» [6]. Таким образом, по качеству 
работы на гидросмесях СВН и ЦН, имеющие рабочее 
колесо с малым числом лопастей, являются равноценны-
ми, но при уровне max 50 %η ≅  они дополняют друг друга 
по диапазону перекрываемых параметров. Вместе с тем 
рассматриваемые СВН и ЦН не полностью равноценны 
по производственно-технологическим показателям ка-
чества, поэтому работы по созданию высокорасходных 
СВН необходимо продолжить, используя второй путь — 
более детальное изучение рабочего процесса СВН.

ВНИИАЭН (г. Сумы) по заказу Киевского метро-
политена пошел по пути, характерном для центробежных 
насосов, и разработал двухступенчатую конструкцию 
СВН типа «Turo» (рис. 2).

Рис. 2.	Насос	ФГ	20-120	—	двухступенчатый	
свободновихревой	насос	разработки	ВНИИАЭН

Созданный двухступенчатый СВН обеспечил тре-
буемые параметры и был освоен в серийном произ-
водстве Бердянским заводом «Южгидромаш». Вместе  
с тем, использование данного решения при создании СВН  
с sn 60≤  имеет свой недостаток — сложность конструк-
ции и, соответственно, более низкую надежность при ра-
боте на гидросмесях. Поэтому мы считаем необходимым 
продолжить работы по созданию высоконапорных СВН.

Ниже остановимся на некоторых результатах, полу-
ченных нами на основании анализа рабочего процесса 
СВН типа «Turo» в направлении создания высокорасход-
ных и высоконапорных СВН типа «Turo».

Касательно создания высокорасходных СВН были 
учтены следующие соображения. Учитывая опыт созда-
ния центробежных насосов, расширение диапазона пара-
метров по подаче возможно путем изменения геометрии 
отводящих устройств. Большой объем таких исследова-
ний, применительно к СВН типа «Turo», был проведен 
во ВНИИГидромаше (Москва) [21]. Анализ результатов 
этих работ показал, что на данном пути существенных 
результатов достичь не удалось. Весте с тем, вопрос 
остался не до конца исследованным и, поэтому, на ка-
федре ПГМ СумГУ было принято решение продолжить 
данные исследования. В частности, при проектировании 
этих отводов учесть пространственный характер течения 
на входе в отвод [14], как это сделано применительно  
к отводам центробежных насосов [22]. В результате отвод 
СВН типа «Turo» получился вытянутым в осевом направ-
лении («винтообразным») (рис. 3).

Рис. 3.	Отвод	модернизированного	СВН	типа	«Turo»

Касательно создания высоконапорных СВН ти-
па «Turo» были приняты во внимание следующие обстоя-
тельства. Как указывалось, СВН типа «Turo» представ-
ляют собой гидромашину вихревого принципа действия, 
то есть в данном случае мы имеем дело с гидромашиной, 
работающей с использованием так называемого «вихре-
вого рабочего процесса». Базой для выделения понятия 
«вихревой рабочий процесс» является работа С. С. Руд-
нева [23]. В этой работе установлено принципиальное 
отличие рассматриваемого рабочего процесса от имею-
щих место в других типах гидромашин — согласно ему 
напор насоса (получаемый положительный эффект) свя-
зан с потерями энергии. Другими словами, без возник-
новения потерь энергии в вихревом насосе, последним 
напор создаваться не будет или, как сформулировано  
в [5], теоретически достижимый КПД вихревого рабоче-
го процесса рпη  даже теоретически равняться единице 
не может. С учетом [5, 13] в работе [16] сделан вывод  
о максимально возможной величине рп ,η  согласно кото-
рому рп 0,58 .η =
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Обращаясь к физической картине осуществления 
вихревого рабочего процесса можно считать установ-
ленным, что частицы перекачиваемой жидкости в СВН 
типа «Turo» участвуют в двух вращательных движениях. 
Каждое из этих двух вращений сообщает энергию части-
цам жидкости и, соответственно, участвует в создании на-
пора насоса. Первое вращение обусловлено работой гид-
родинамической вихревой решетки [24], формирующей, 
так называемые, турбулентные струи [25], которые и обес-
печивают передачу энергии от рабочего колеса частицам 
жидкости в свободной камере СВН типа «Turo». Эффек-
тивность этого механизма передачи энергии оценивается 
оговоренным выше рп ,η  предельно возможная величина 
которого составляет рп max 0,58 .η =  Вторым вращением, 
обусловленным существованием продольного вихря [14], 
также осуществляется передача энергии перекачиваемой 
жидкости и, соответственно, повышается напор насоса. 
Согласно [25], благодаря существованию продольного 
вихря рп maxη  повышается до рп max 0,60 0,63 .η ≈ ÷  В [25] 
указано, что данный вывод подтвержден эксперименталь-
но в работе [15], где получен рпнас 0,62 .η =

Базируясь на изложенном, можно сделать вывод, что 
значимость передачи энергии, обусловленная вращением 
жидкости вокруг оси насоса более весома, чем обуслов-
ленная существованием продольного вихря. Принимаем 
во внимание, что

ж
рп max

рк
,

ωη = ω

где жω  — угловая скорость вращения жидкости в сво-
бодной камере насоса под влиянием работы гидродина-
мической вихревой решетки; ркω  — угловая скорость 
вращения рабочего колеса насоса.

Можно сделать вывод, 
что для улучшения эффек-
тивности работы насоса не-
обходимы конструктивные 
решения, которые бы спо-
собствовали увеличению 

ж .ω  Одним из таких меро-
приятий, рассмотренных 
нами, было удлинение двух 
из десяти лопастей рабоче-
го колеса в сторону свобод-
ной камеры (рис. 4).

Предполагалось, что 
с помощью удлиненных лопаток удастся заметно увели-
чить жω  несмотря на то, что они ухудшат процесс фор-
мирования продольного вихря и качество его участия  
в осуществлении рабочего процесса. Дополнительной 
компенсацией указанного ухудшения нам представля-
лось, что наличие удлиненных лопаток приблизит модер-
низированный насос к насосам с центробежными полуот-
крытыми колесами [27] или к насосам с двухлопастным 
центробежным колесом [7], что приводит к использова-
нию так называемого «комбинированного рабочего про-
цесса» [28].

Изложенные соображения проверялись непосредст-
венно на натурном насосном агрегате [29]. Сумской 
завод «Насосэнергомаш» получил заказ на разработку 
вертикального насосного агрегата для Череповецкого 
металлургического комбината с подачей Q 750=  м3/час 
и напором H 32=  м. По условиям эксплуатации требова-
лось свободновихревое конструктивное исполнение про-

точной части насоса. Учитывая зависимость интенсивности 
абразивного износа от скорости движения перекачиваемой 
среды, в качестве рабочей частоты вращения ротора насо-
са была принята величина n 1485=  об/мин (тре буемый 
коэффициент быстроходности sn 180= ). При указанных 
параметрах с учетом оговоренной выше терминологии соз-
даваемый СВН типа «Turo» попадал в разряд высокорас-
ходных СВН.

В условиях недостаточной исследованности рассма-
триваемых технических решений завод пошел на два ва-
рианта исполнении насоса: первый — по классической [1]  
схеме СВН типа «Turo»; второй — с применением нового 
отвода (рис. 3) и нового рабочего колеса (рис. 4). Ре-
зультаты испытаний оказались в определенном смысле 
и ожидаемыми и неожиданными: СВН с традиционной 
схемой исполнения требуемых параметров (напора) не 
обеспечил; в модернизированном насосе напор превысил 
заданную величину в полтора раза и при расчетной пода-
че КПД насоса составил 38 %η =  при sn 184 .=

5. выводы и направление дальнейших исследований

1. Учитывая полученные экспериментальные дан-
ные можно считать, что найдено принципиально новое 
техническое решение по свободновихревым насосам [30].

2. Требуются дополнительные экспериментальные 
исследования по раздельному изучению влияния на ха-
рактеристики СВН модернизированного отвода и модер-
низированного рабочего колеса.

3. Принятые направления создания высокорасход-
ных и высоконапорных СВН в настоящее время пред-
ставляются наиболее перспективными.
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