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МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ВИБРАЦИОННОГО ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА 

В КАМЕРАХ СГОРАНИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 
 

Предложен метод выявления вибрационного горения топлива в камерах сгорания газотурбинных устано-
вок, базирующийся на применении узкополосного спектрального анализа. В основу предлагаемого мето-
да положена идея выделения из полосы частот роторных гармоник сигнала, пропорционального средне-
квадратическому значению виброскорости, отвечающему гармоникам вибрационного горения камеры 
сгорания. 
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Введение 

 
Одним из требований к современным газотур-

бинным установкам (ГТУ) является низкий уровень 

эмиссии токсичных веществ, в первую очередь со-

единений оксидов азота NOx и углерода CO. В со-

временных ГТУ это требование удовлетворяется за 

счет разработки и внедрения низкоэмиссионных 

камер сгорания (КС), которые функционируют на 

бедных топливо-воздушных смесях. 

Актуальной проблемой создания низкоэмисси-

онных КС ГТУ является борьба с вибрационным 

горением [1]. Как известно, вибрационное горение - 

вид неустойчивого горения, характеризуемый низ-

кочастотными (с частотой 5…50 Гц) и высокочас-

тотными (с частотой 400…600 Гц) автоколебаниями 

давления газа в КС. Причина  чувствительность 

смесеобразования и горения к колебаниям давления 

газа в камере. В КС ГТУ колебания могут привести 

к частичному или полному разрушению элементов 

конструкции. Поэтому обеспечение устойчивости 

процесса горения является серьезной и актуальной 

проблемой, требующей больших материальных за-

трат, и занимает значительную часть времени в об-

щей доводке двигателей. 
Формулирование проблемы. На сегодня ос-

новным способом борьбы с вибрационным горением 

является аэродинамическая доводка КС, обеспечи-

вающая устранение механизма установления авто-

колебаний в камере [2]. Однако такой подход не 

всегда дает положительные результаты, в реальной 

эксплуатации нередко возникают случаи выхода 

ГТУ на режимы вибрационного горения. Проблема 

осложняется отсутствием достаточно надежного 

количественного признака возникновения вибраци-

онного горения. В то же время все современные 

ГТУ оборудованы системами, обеспечивающими 

контроль уровня корпусной вибрации двигателя, 

косвенно характеризующей пульсации давления в 

КС. Тем не менее, до сегодняшнего дня остается не 

выясненным насколько изменение параметров, сни-

маемых с датчиков вибрации, характеризует усло-

вия возникновения пульсаций давления в КС. 

 
Решение проблемы. Метод определения 

вибрационного горения топлива  
в КС ГТУ 

 
Пример из опыта реальной эксплуатации 

ГТУ. В качестве примера рассмотрим аварийный 

останов (АО) газоперекачивающего агрегата ГПА-

25С мощностью  25 МВт  с  газотурбинным  приво-

дом ДН-80 разработки ГП НПКГ  «Зоря  Машпро-

ект»  (г. Николаев) на компрессорной станции (КС) 
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«Гребеньковская» («Киевтрансгаз») 15.02.2005 г. 

При переводе ГПА-25С в режим «Кольцо» про-

изошло резкое повышение уровня среднеквадрати-

ческого значения (СКЗ) виброскорости до 19,65 мм/с 

в полосе частот 20…500 Гц по каналу «КВД/КС», 

установленному в районе КС, что привело к аварий-

ному останову (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Тренды параметров по записям САУ ГПА: 
NКВД – частота вращения компрессора высокого 

давления (КВД); 
NТН – частота вращения свободной турбины; 
VКНД – виброскорость передней опоры компрес-

сора низкого давления 
VКС – виброскорость КВД–КС; 
VТН – виброскорость свободной турбины; 
VОУП – виброскорость опорно-упорного подшип-

ника нагнетателя; 
ХН – осевой сдвиг ротора нагнетателя 
 
Анализ трендов параметров по записям системы 

автоматического управления (САУ) газоперекачи-

вающего агрегата (ГПА) показал, что моменту мак-

симальной вибрации соответствует резкий сброс 

топлива регулятором частоты вращения турбины 

нагнетателя вследствие резкого снижения потреб-

ляемой мощности при открытии клапана рецирку-

ляции, что привело к временному обеднению рабо-

чей смеси в КС. Из рис. 2 видно, что относительная 

скорость прикрытия топливно-регулирующего кла-

пана (ТРК) перед моментом АО более чем вдвое 

выше скорости уменьшения давления воздуха за 

компрессором. 

Рис. 2. Относительная скорость перекладки ТРК 
(кривая 1) и изменения давления воздуха  
за компрессором (кривая 2) в момент АО 

 

Благодаря установленной на ГПА-25С стацио-

нарной системе вибрационного мониторинга и ди-

агностики «ССМД КЦ», обеспечивающей непре-

рывный сбор и спектральную обработку контроли-

руемых параметров вибрации с интервалом 5 с, уда-

лось выяснить доминирующие гармоники вибрации, 

приведшие к увеличению СКЗ и аварийному оста-

нову агрегата. Анализ спектрального развития пока-

зал, что определяющей СКЗ вибрации по каналу 

«КВД/КС» явилась гармоника с частотой 31,7 Гц с 

СКЗ виброускорения 5,26 м/с2 и СКЗ виброскорости 

26,4 мм/с, которая присутствует в момент АО и от-

сутствует в предшествующих и последующих спек-

трах (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Анализ спектрального развития сигнала  

по каналу «КВД/КС» в момент АО: 
1 – 16:28:17, СКЗ виброскорости 3,99 мм/с; 
2 – 16:28:22, СКЗ виброскорости 4,93 мм/с; 
3 – 16:28:27, СКЗ виброскорости: 19,65 мм/с; 
4 – 16:28:32, СКЗ виброскорости: 4,25 мм/с; 
5 – 16:28:37, СКЗ виброскорости: 5,92 мм/с 
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Таким образом, выяснилось, что причиной АО 

ГПА явилась гармоническая составляющая вибра-

ции 31,7 Гц, которая связана с низкочастотными 

компонентами вибрационного горения в КС двига-

теля ДН-80. Известно, что для данного типа двига-

теля характерной полосой высокочастотных состав-

ляющих вибрационного горения является диапазон 

420…470 Гц. Как видно из рис.3, в рассматривае-

мый момент времени на спектре также присутствует 

гармоника 470 Гц с амплитудой виброускорения 

3,76 м/с2. 

Известные методы определения вибрационно-

го состояния ГТУ.  Известные на сегодня методы 

определения вибрационного режима работы конст-

руктивных элементов ГТУ заключаются в следую-

щем [3]. На корпусе ГТУ закрепляют датчик вибра-

ции пьезоэлектрического типа, к которому подклю-

чают формирователь сигнала. При помощи форми-

рователя сигнала выполняют преобразование широ-

кополосного сигнала виброускорения корпуса рабо-

тающей ГТУ в сигнал, пропорциональный СКЗ виб-

роскорости в полосе частот роторных гармоник 

ГТУ. По полученному сигналу судят о вибрацион-

ном состоянии ГТУ. 

Основными требованиями к способу определе-

ния вибрационного состояния конструктивных эле-

ментов ГТУ являются: 

 получение сигнала, который пропорционален 

СКЗ виброскорости в полосе частот, отвечающим 

роторным гармоникам ГТУ; 

 отсутствие в сигнале гармоник, соответствую-

щих процессу вибрационного горения топлива в КС. 

Предлагаемый метод выявления вибрацион-

ного горения топлива в КС ГТУ. Суть предлагае-

мого метода рассмотрим на примере двигателя ДН-

80, роторным гармоникам которого соответствует 

полоса частот 50…400 Гц в зависимости от режима 

работы ГПА, а полосам вибрационного горения – 

диапазоны частот 20…50 и 400…500 Гц (от режима 

работы не зависят). 

В основу предлагаемого метода положена идея 

выделения из полосы частот роторных гармоник 

сигнала, пропорционального СКЗ виброскорости, 

отвечающего гармоникам вибрационного горения 

КС для определения факта ее выхода на режим ав-

токолебаний. На рис. 4 представлена схема подклю-

чения аппаратуры для реализации предлагаемого 

метода. 

 

 
 

Рис. 4. Схема подключения аппаратуры  
для выявления вибрационного горения топлива  

в КС ГТУ 
 

С пьезоэлектрического датчика, установленного 

в районе КС ГТУ, широкополосный сигнал виброу-

скорения параллельно подается на два формирова-

теля сигнала с полосами пропускания 20…500 Гц и 

50…400 Гц соответственно. В формирователях вы-

полняется интегрирование сигналов виброускорения 

для получения на выходах унифицированных токо-

вых сигналов СКЗ1 и СКЗ2 (мА), пропорциональных 

виброскоростям V20…500 и V50…400 (мм/с) в указанных 

полосах частот. Возведение сигналов СКЗ1 и СКЗ2 в 

квадрат, вычисление разности и извлечение квад-

ратного корня позволяет получить токовый сигнал 

СКЗ3 (мА), пропорциональный суммарной величине 

виброскорости V20…50, 400…500 (мм/с) в полосах частот 

20…50 и 400…500 Гц, соответствующих колебани-
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ям давления газа в КС при вибрационном горении 

(рис. 5). Подав сигнал СКЗ3 на реле с заданным 

уровнем срабатывания, получим сигнализатор виб-

рационного горения топлива в КС ГТУ [4]. 

 

 
 

Рис. 5. Определение СКЗ вибрации в полосах  
роторной вибрации (Б) и полосах, соответствующих 

вибрационному горению (А) 
 
Описанным операциям соответствует следую-

щее математическое выражение: 
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где 1N   – количество линий спектра в полосе частот 

20…500 Гц; 

iA  – значения амплитуд линий спектра в полосе 

частот 20…500 Гц [мм/с]; 

2N   – количество линий спектра в полосе частот 

50…400 Гц; 

jA  – значения амплитуд линий спектра в полосе 

частот 50…400 Гц [мм/с]. 

 
Заключение 

 
Представленный метод выявления вибрационно-

го горения топлива в КС ГТУ базируется на извест-

ных аппаратных средствах, прост для практической 

реализации. При определении технического состоя-

ния механической части элементов ГТУ, данный 

подход обеспечивает отсутствие в вибрационном 

сигнале, поступающем в агрегатную автоматику, 

гармоник, соответствующих процессу вибрационно-

го горения топлива в КС. 

Сигнализатор, реализованный по предложенной 

схеме, может быть использован при построении ак-

тивных систем управления вибрационным горением, 

вопрос разработки и практической реализации кото-

рых на сегодня остается открытым. 
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