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от применения коаксиальных двусветных экранов в новых водогрейных котлах мощ-
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Постановка проблемы. Республика Казахстан имеет развитую систему
централизованного теплоснабжения (47% потребления тепла в большинстве
городов), принципиально соответствующую современным направлениям раз-
вития такой технологии в мире. Однако недостатки в организации эффектив-
ной работы систем теплоснабжения в Казахстане, возникшие еще в советском
периоде, негативно проявились в период перехода к рыночным отношениям.
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Нарастает объем физически и морально изношенного оборудования на ТЭЦ,
в котельных и в тепловых сетях, а потребность в энергетических установках,
работающих на органическом топливе – угле, природном газе и жидком топ-
ливе – высока. При этом следует учитывать требования закона Республики
Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» [1]. 

Известно, что конвективные поверхности нагрева водогрейных (паро-
вых) котлов являются одними из наиболее металлоемких технических
устройств. Будучи замыкающими поверхностями нагрева котла, конвектив-
ные поверхности определяют полноту утилизации тепла продуктов сгорания в
котлах. Одновременно с этим, они подвержены процессам низкотемператур-
ной, а для водогрейных котлов – и высокотемпературной коррозии, в резуль-
тате чего существенно снижается межремонтный период и увеличиваются
затраты металла на замену конвективных поверхностей нагрева [14]. Это
обусловлено во многом низкой тепловой эффективностью топочных экранов
котлов. В зависимости от вида сжигаемого топлива топочные экраны воспри-
нимают 40–50% от полного количества теплоты, получаемой рабочей средой
в котле. Средний эксплуатационный КПД водогрейных котлов в Республике
Казахстан (РК) не превышает 88–89% [6]. Поэтому совершенствование и
оптимизация топочных экранов котлов путем широкого использования
обратной стороны труб экранов, воспринимающих максимально возможное
количество тепла в топке, может заметно сократить расход металла в конвек-
тивной части. Сокращение расхода котельных труб, производство которых
требует больших энергетических и материальных затрат, путем совершенство-
вания топочной и конвективной частей котла представляет важную народно-
хозяйственную задачу, особенно в условиях общеэкономического спада,
дефицита энергетических и финансовых ресурсов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Повышению экономично-
сти, снижению экологической безопасности и удельного расхода металла при
разработке новых водогрейных котлов и связанных с ними организационных
и научно-технических мероприятий в условиях эксплуатации посвящены тео-
ретические и практические исследования [3; 4; 10]. Научные исследования с
экономическим обоснованием применения новых водогрейных и паровых
котлов с улучшенными техническими показателями рассматривались в [17;
18]. Вместе с тем, часть научных проблем разработки и внедрения эффектив-
ных водогрейных котлов в существующую инфраструктуру ТЭЦ и котельных
с целью снижения расхода металла труб и увеличения межремонтного перио-
да работы котлов с высоким КПД остаются нерешенными до настоящего вре-
мени в Республике Казахстан.

Нерешенные части проблемы. Существующие исследования по экономи-
ческому и экологическому обоснованию замены морально устаревших метал-
лоемких котлов на эффективные водогрейные котлы проводились не доста-
точно широко. Водогрейные котлы серий ПТВМ и КВГМ в составе ТЭЦ и
котельных продолжают выпускаться котельными заводами России [12], прак-
тически без изменения конструкции и основных технико-экономических
показателей. А прогнозных исследований по снижению удельного расхода
стальных труб и роста единичной тепловой мощности с учетом экономиче-
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ских и экологических аспектов применения двусветных коаксиальных цель-
носварных экранов в новых водогрейных котлах для работы на природном
газе, твердом и жидком топливе в Республике Казахстан и по СНГ практиче-
ски не выполнялось. Постоянный рост стоимости органического топлива для
водогрейных котлов в Республике Казахстан будет обуславливать увеличение
себестоимости тепловой энергии, поэтому разработка котлов с пониженной
металлоемкостью и повышенным КПД становится все более актуальной. 

Основной целью исследования является экономическое и экологическое
обоснование продвижения (разработки) новых водогрейных котлов, с исполь-
зованием обратной стороны топочных экранов – двусветный цельносварной
коаксиальный экран, тепловой производительностью от 34,8 МВт до 116 МВт
с существенным снижением расхода стальных труб. Определяются границы
применимости эффективной конструкции котла со сниженным удельным
расходом конвективных труб с поперечным обтеканием, экономические и
экологические аспекты их применения, при действующих тарифах на тепло-
вую энергию, топливо и выплат за вредные выбросы в Республике Казахстан.
За основу может быть взят пример замены 4 старых водогрейных котлов серии
ПТВМ-30МС в г. Алматы и других городах Казахстана на эффективные котлы
разработки авторов, с привязкой к существующей инфраструктуре ТЭЦ и
котельных. На этой основе ведется разработка предложений и рекомендаций,
основанных на экономической и экологической целесообразности модерни-
зации котельного парка для Республики Казахстан, а также других стран СНГ,
где установлено и все еще находится в эксплуатации морально и физически
устаревшее котельное оборудование. 

Основные результаты исследования. Авторами настоящей статьи экспери-
ментально проверена тепловая эффективность работы коаксиального дву-
светного экрана в цилиндрическом водогрейном котле тепловой производи-
тельностью от 0,63 до 3,15 МВт при работе на дизельном топливе.
Комплексные теплотехнические испытания водогрейных котлов с коаксиаль-
ным двусветным экраном проводились в оборудованной заводской лаборато-
рии (ТОО «Казкотлосервис», г. Алматы) по стандартной методике с компью-
терной обработкой теплотехнических и экологических параметров.
Водогрейные котлы КВа тепловой мощностью от 0,63 до 3,15 МВт, представ-
ленные к испытаниям, разработаны и изготовлены в ТОО «Казкотлосервис» и
имеют Сертификаты соответствия Евразийского союза [19]. Результаты теп-
лотехнических испытаний показали, что использование коаксиальных дву-
светных экранов позволяет воспринимать в пределах топки за счет радиа-
ционного теплообмена от 70% до 72% от полного количества тепла, получае-
мого котлом, что дает возможность существенно сократить конвективную
часть и снизить металлоемкость котла. 

Результаты промышленных испытаний и анализ работы существующих
котлов позволил авторам разработать технический проект новых водогрейных
котлов тепловой мощностью от 34,8 МВт до 116 МВт на твердом (жидком и
газообразном) топливе с сухим шлакоудалением с использованием для лучи-
сто-конвективного теплообмена обратной стороны цельносварного коакси-
ального топочного экрана (рис. 1). 

142

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2(188), 2017АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2(188), 2017

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Рис. 1. Водогрейный котел с коаксиальным газоходом тепловой
мощностью до 145 МВт по патенту РК №12026 [5]

По расчетам и конструктивной разработке, масса нового водогрейного
котла 116 МВт с новой подвеской составила 257,5 т, что в 2,22 раза меньше
массы известного твердотопливного водогрейного котла КВ-ТК-100-150-4
(ПО «Сибэнергомаш», г. Барнаул) [9]. Удельный расход металла нового котла
– 2,2 т/МВт, у водогрейного котла КВ-ТК-100-150-4 (для камерного сжигания
экибастузского угля) он составляет 4,93 т/МВт.

Результаты тепловых, аэродинамических и гидравлических расчетов
нового котла тепловой производительностью 34,8 МВт (30 Гкал/ч) и 116 МВт
(100 Гкал/ч) с весовыми характеристиками представлены в табл. 1. 

Из табл. 1 видно, что удельный расход металла на котел 34,8 МВт в
2,04 раза меньше, чем на котле КВ-ТК-100-150-4 [9]. При этом температура
уходящих газов у нового котла по расчетам на 68 °С ниже, а расчетный КПД
на 3,6% выше.

Активное использование обратной стороны цельносварного коаксиаль-
ного топочного экрана увеличивает тепловую эффективность. Новая сейсмо-
стойкая подвеска и сокращение доли труб позволили снизить общую массу
металла котла до 32,5%. Экономия металла котловых труб на один котел теп-
ловой мощностью 58 МВт составляет 52 т х 350000 / 338,7 = 53734,8 дол. США
в год (где 338,7 – курс Национального банка РК на 01.07.2016). Экономия
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металла труб на один новый водогрейный котел тепловой мощностью
116 МВт составляет 315,4 т х 350000 / 338,7 = 325922 дол. США в год. При этом
капитальные затраты на установку нового водогрейного котла тепловой мощ-
ностью 116 МВт с меньшим удельным весом, в ценах на 01.07.2016 года в
Казахстане, окупается в течение 3,6 лет. 

Таблица 1. Конструктивные параметры водогрейных котлов до 116 МВт,
авторская разработка

Новый профиль водогрейного котла по всей своей высоте исключает
применение конвективных пучков стальных труб, которые в известных серий-
ных котлах создают наибольшие эксплуатационные затруднения из-за корро-
зии. В новом котле продольный поток с использованием обратной стороны
топочных экранов по всему периметру допускает повышенные скорости
запыленных газов с минимальными загрязнениями в коаксиальном цельно-
сварном топочном экране. В котле вместо конвективных пакетов использу-
ется более легкий и дешевый пластинчатый воздухоподогреватель, длительная
работа которого проверена на байпасе конвективной части парового котла №6
БКЗ-160-100Ф Алматинской ТЭЦ-3. 
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Сравнивая варианты циркуляции воды традиционной схемы и новой,
предложенной авторами, можно отметить, что вариант, предложенный авто-
рами, существенно выгоднее. Высокая и равномерно распределенная темпе-
ратура воды на входе в котел обеспечивает более длительную работу поверх-
ностей нагрева, исключая коррозию труб. Расход мощности на преодоление
сопротивления в пределах котла во втором варианте на 4 кВт для котла
34,8 МВт, или на 7,8 кВт для котла 116 МВт ниже, чем в первом варианте. В
пересчете на 5000 часов работы в году получается экономия электроэнергии
20000 кВт х ч/год для котла 34,8 МВт и 39000 кВт х ч/год – для котла 116 МВт.
По состоянию на 01.07.2016 и при действующих дифференциальных тарифах
на электроэнергию на примере ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» 19,55 тенге
за 1 кВт х ч [16] получается годовая экономия для котла 34,8 МВт – 1154,4 дол.
США и для водогрейного котла 116 МВт – до 2250 дол. США. При замене всех
96-и котлов экономия составит 216000 дол. США.

Прогнозная оценка экономического и экологического эффекта в настоя-
щей работе проводилась для плановой замены 96 водогрейных котлов новыми
котлами в пересчете на 116 МВт мощности каждого. В Республике Казахстан
суммарная установленная тепловая мощность старых водогрейных котлов
ПТВМ-30, ПТВМ-50, ПТВМ-100, КВ-ГМ-100 и КВ-ТК-100 составляет
111 360 МВт, или 96000 Гкал/час [6]. Единовременная замена всех указанных
водогрейных котлов в Казахстане не реальна, т.к. это обошлось бы стране в
63,9 млрд дол. США. 

Однако работа старых 96 котлов с фактическим КПД (88–89%) за один
отопительный сезон в 4000 часов приводит к перерасходу природного газа для
региона г. Алматы 259568 х 63,64 = 16518907 дол. США, где 21555,88 тенге /
338,7 = 63,64 дол. США стоимость 1000 м3 природного газа [2]. При стоимости
одного водогрейного котла КВ-ТК-100-150-4 (116 МВт – трубной части) –
574545 дол. США. 

Анализ возможных способов модернизации водогрейного котла КВ-ТК-100
при работе на казахстанских углях или водогрейных котлов серий ПТВМ и
КВГМ на мазуте или природном газе, проводимых ранее в СНГ, показал все
еще продолжающийся большой ежегодный расход стальных котловых труб,
работающих под давлением [12], период эксплуатации трубных пучков при
работе котлов на мазуте не превышает двух-трех сезонов до замены. Поэтому
в новом водогрейном котле КВ-ТК тепловой мощностью 116 МВт в твердо-
топливном исполнении (в котле КВ-ГМ-116 для газа и мазута) [8] была
использована обратная сторона коаксиального топочного экрана в активном
тепловом восприятии труб по всему периметру и по всей высоте топки. В табл.
2 приведен расчет экономического эффекта от замены 96 водогрейных котлов
с тепловой мощностью 116 МВт, при работе 4000 часов в год. 

Удельные весовые показатели новых котлов в 2,2 раза ниже относительно
старых котлов и послужили основой для прогнозного экономического расче-
та с учетом цен на топливо, тарифов на электроэнергию, воду, канализацию и
вредные выбросы [7; 16; 20] по состоянию на 01.07.2016 в Республике
Казахстан.

145

ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS #2(188), 2017ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS #2(188), 2017

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



146

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2(188), 2017АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2(188), 2017

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Имеющийся фактический опыт замены 4-х котлов, на примере котель-
ных города Алматы позволил выполнить прогнозную оценку экономического
и экологического эффекта, которая составила 26,26 млн дол. США. Общий
расход газа определялся по средневзвешенному усредненному КПД для всех
96и котлов. Теплотворная способность природного газа для региона Алматы 

составила          = 33,49 МДж (8000 ккал/м3).

В табл. 2 в строке 4 получена экономия природного газа за 4000 часов
работы 96 новых котлов в сумме 16,5 млн дол. США, выбросы парниковых
газов СО2 сократились на 1242 т или 45,45 тыс. дол. США. Снижение экс-

плуатационных затрат составило 1,385 млн дол. США для 96 котлов за счет
увеличения межремонтного периода. Капитальные затраты уменьшились на
8,312 млн дол. США в связи со снижением объемов при строительстве новых
котельных или модернизации существующих с новыми котлами. Срок оку-
паемости проекта по замене 96 котлов составил 3,32 года. Дисконтированный
срок окупаемости проекта замены котлов составил 3,6 года.

Прогнозные расчеты показали, что увеличение экономического и эколо-
гического эффекта пропорционально зависит от роста КПД (на 4,5%) – сни-
жения расхода топлива (на примере расчета природного газа) и сокращения
выбросов от снижения капитальных затрат (уменьшен расход металла в
2,2 раза по сравнению со старыми котлами) и снижения эксплуатационных
затрат. Экономия металла для 96 котлов тепловой мощностью 11,13 х 104 МВт

(9,6 х 104 Гкал/час) составила 315,4 х 96 = 30278 тонн. При рыночной стоимо-
сти котловых труб до 350 тыс. тенге (или 900,4 дол. США за 1 т на 01.07.2016),
экономия только по металлу труб при замене 96 старых водогрейных котлов
составит 10,59 млрд тенге, или 27,263 млн дол. США. Прогнозный суммарный
экономический эффект в 26,26 млн дол. США получен в среднем за 1 год, или
4000 часов непрерывной работы всех 96 новых водогрейных котлов с установ-
ленной мощностью 11,13 х 104 МВт.

Каждый сэкономленный 1% КПД нового котла, рассчитанный по сум-
марной мощности 96 котлов в 11,13 х 10!!4 МВт, как показано в табл. 2, дает
экономический эффект в 5,83 млн дол. США. В сэкономленных 5,83 млн от
снижения на 1% коэффициента полезного действия каждого котла за
4000 часов работы – экономия природного газа составила 3,67 млн дол. США.
Экономия капитальных затрат – 1,847 млн дол. США. Экономия эксплуата-
ционных затрат – 0,30798 млн дол. США, и экономия от сокращения выбро-
сов парниковых газов – 10101 дол. США.

На рис. 2 показана диаграмма составляющих экономического эффекта в
26,26 млн дол. США при замене 96 водогрейных котлов на более эффективные
и менее металлоемкие, со сниженным выбросом парниковых газов на
0,045 млн дол. США в год и при экономии эксплуатационных затрат 1,385 млн
дол. США в год, по табл. 2, строка 8. 

Анализ диаграммы (рис. 2) суммарного экономического эффекта от заме-
ны 96 котлов показывает относительно небольшую величину 0,17% от общего
экономического эффекта, или 0,045 млн дол. США платы за 1242 т выбросов.
Это объясняется недостаточно высокими налоговыми ставками за выбросы
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(табл. 3), которые в настоящее время действуют в РК. Поэтому влияние полу-
ченного экологического эффекта от сокращения СО2 даже в пересчете на

непрерывную работу 96 котлов в течение одного года (4000 часов = 1242 т) дает
снижение на 0,17%. Годовая экономия природного газа для региона Алматы
составляет 16,5 млн дол. США по действующим ценам на 1000 м3. 

Таблица 2. Прогнозный расчет экономического эффекта от замены
водогрейных котлов с меньшим удельным весом, авторская разработка

Рис. 2. Диаграмма составляющих экономического эффекта при росте КПД
на 4,5% для 96 водогрейных котлов [7; 9]
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Таблица 3. Расчет суммы текущих платежей за выбросы загрязняющих
веществ от стационарных источников для ТОО «АТКЭ» –

«Алматытеплокоммунэнерго» г. Алматы за 1-й квартал 2016 г.*

Результаты рассмотренной в работе прогнозной оценки экономического
и экологического эффекта позволяют сделать выводы и разработать рекомен-
дации при возможной замене отработавших ресурс водогрейных котлов:

- прогнозная оценка экономического и экологического эффекта для
котельных и ТЭЦ в странах СНГ с учетом технических и экономических пара-
метров новых котлов, видов и характеристик топлива, действующих тарифов
на электроэнергию, тепло, воду, канализацию, выплаты за выбросы (СО2, СО,

NOх, золу и другие компоненты) показывает пути возможного существенного

снижения затрат в системе ЖКХ по странам СНГ при замене морально и
физически изношенных водогрейных котлов;

- прогнозная оценка показывает существенный рост экономического
эффекта и экологических преимуществ с учетом затрат на стоимость при-
обретаемого заводом инновационного изобретения, причем экономия топли-
ва (природного газа) составляет до 62,9% от общего эффекта от установки
нового котельного оборудования;

- при строительстве новых котельных с новыми котлами сокращение
капитальных затрат составляет 31,6% от общего экономического эффекта; 

- при этом срок окупаемости всех затрат при замене на новые водогрей-
ные котлы составляет не более 3,6 года.

1. Об энергосбережении и повышении энергоэффективности: Закон Республики
Казахстан от 13.01.2012 № 541-IV // adilet.zan.kz.

Ob energosberezhenii i povyshenii energoeffektivnosti: Zakon Respubliki Kazakhstan ot
13.01.2012 № 541-IV // adilet.zan.kz.
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