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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕПЛОВАЯ  СХЕМА КОТЕЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ С  КОГЕНЕРАЦИЕЙ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Приведена тепловая схема котельного агрегата с когенерацией электроэнергии. 
Численные результаты показывают возможность выработки электроэнергии в 
конденсационном цикле с органическим теплоносителем достаточном для потребления на 
собственные нужды отопительной котельной.

Приведена теплова схема котельного агрегату з когенерацією електроенергії. Чисельні 
результати показують можливість вироблення електроенергії в конденсаційному циклі з 
органічним теплоносієм достатньому для вжитку на власні потреби опалювальної котельної.

Введение
Эффективность промышленных отопительных котельных составляет около 85–86 %, что 

является недостаточным и приводит к нерациональному использованию топлива – природного 
газа. Температура уходящих газов составляет 180–220 ºС. Потери теплоты с уходящими 
газами является наиболее существенными и составляет около 8–9 % по отношению к низшей 
теплоте сгорания газа, а при расчете теплового баланса по высшей теплоте сгорания – 16–18 
%. Использование теплоты уходящих газов возможно для подогрева воздуха, подаваемого на 
горение, подогрева обратной сетевой воды системы теплоснабжения. По данным экономия 
топлива при этом составляет от 0,95 до 3,76 %. Более перспективным является использование 
теплоты уходящих газов для производства электроэнергии и в последующем для собственных 
нужд котельных установок.

Распространение получили процессы преобразования низко потенциальной теплоты в 
электроэнергию с использованием конденсационных паровых турбин в системах утилизации 
теплоты и когенерации геотермального тепло- и электроснабжения [1, 2], реализуемые цикл 
Ренкина с различными легкокипящими рабочими веществами [2] в температурном диапазоне 
геотермальной жидкости до 200 ºС. В качестве рабочего теплоносителя бинарной энергетической 
станции используются органические теплоносители, хладоны и различные смеси [1–3]. 
Термодинамическая эффективность процесса преобразования энергии существенно зависит 
от выбора рабочего вещества и параметров цикла установки, поэтому поиск эффективного 
рабочего вещества продолжается.

По данным [1] мощность вентиляторов, дымососов, сетевых насосов и другого 
электроиспользующего оборудования в зависимости от типа котлов составляет около 175–2790 
кВт при  установленных  2–3 котлов  КВ-ГМ-10-150  или  КВ-ГМ-100.  Расчеты н-бутанового 
цикла показывают возможность выработки около 515 кВт для котла КВ-ГМ-50 и 1030 кВт 
для котлоустановок из двух агрегатов. Расчеты выполнены для условия охлаждения уходящих 
дымовых газов от 200 ºС до температуры 55 ºС атмосферным воздухом (5 ºС), что позволяет 
значительно увеличить энтальпийный перепад в турбине.

Основная часть
Целью настоящей работы является повышение эффективности котельных агрегатов 

путем утилизации теплоты уходящих газов для выработки электроэнергии. В работе приведены 
тепловая схема котельного агрегата с утилизационным силовым контуром и результаты 
численного исследования циклов установки преобразования теплоты уходящих газов 
котельного агрегата в электроэнергию. На рис.1 представлена тепловая схема утилизационной 
установки когенерационной выработки электроэнергии.
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Рис.1. Схема котельного агрегата с теплоутилизационной когенерационной 
энергоустановкой:  1 – котел, 2 – экономайзер, 3 – утилизатор-испаритель,  

4 – турбина, 5 – электрогенератор, 6 – конденсатор, 7 – насос 

Утилизация теплоты уходящих газов после котла 1 и экономайзера 2 осуществляется в 
утилизационном испарителе 3. Пары теплоносителя подаются в турбину 4, где расширяются 
выполняя работу, приводя во вращение электрогенератор 5. Далее пары конденсируются в 
конденсаторе 6 и насосом 7 снова подаются в систему утилизации теплоты (регенеративный 
теплообменник, испаритель). Тепловая схема содержит два утилизационных 
теплообменника, расположенные до и после экономайзера. При необходимости увеличения 
выработки электроэнергии используются оба теплообменника, при снижении нагрузки – 
один теплообменник, второй – как испаритель. 

Результаты измерений теплотехнических характеристик различных котлов приведены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Теплотехнические характеристики котельных установок 

Тип котла Теплопроизводительность,ГКа
л/час 

Расход 
продуктов 
сгорания, 
м3/час 

Температура, ºС

ПТВМ-100 31,0-36,6 
48,8-57,6 

49549,2 
87194,9 

113 
143 

ПТВМ-30М 17,89 
29,65 

32165,6 
44067,0 

120 
165 

ДЕ 25/14 5,1 
9,6 

10084,1 
18029,9 

208 
258 

КВГ-6,5 2,12 
4,60 

4477,4 
8663,2 

102 
122 

ПТВМ-50 16,3-19,2 
31,1-36,8 

48800 
76750 

88 
128 

ПТВМ-180 43,8-51,7 
80,1-94,6 

83121,2 
150852,9 

93 
110 

КВ-ГМ-10 0,71 
3,37 

1757,4 
6300,0 

89 
123 

ТВГ-8М 1,1 
4,6 

2821,0 
7440,0 

93 
160 

КПЖ-6,5-0,8ГМ 1,8 3245,2 135 
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Продолжение таблицы 1

БГ35/39 15,8 
45,8 

17375,0 
49512,0 

106 
158 

КВГМ-23,26 7,9 
18,9 

11704,0 
27577,0 

100 
150 

На рис. 2 показана зависимость КПД котла от тепловой нагрузки, в табл. 2 приведены 
теплотехнические параметры котла и их изменение в зависимости от нагрузки. 

Рис. 2 Зависимости КПД пиковых водогрейных котлов  ηпк% от нагрузки  
Qпк, Гкал/час 

Таблица 2 
Функциональные характеристики котельной установки ПТВМ-100 

Параметры Нагрузки на котел Q, Гкал/час 
25 30 40 60 80 100 

1. Температура холодного 
воздуха на входе в дутьевые 
вентиляторы tхв,  °С 

5 

2. Расход воды через
котел, Gк, тонн,час 

1235 

3. Температура воды на выходе из
котла t2,°С 90 94 102 119 135 150 

Температура уходящих газов tух, 
°С 85 89 102 120 155 180 

5. Потери тепла с уходящими
газами Δhуг,% 3,62 3,77 4,28 5,42 6,6 7,69 

6. Мощность, потребляемая
дутьевыми вентиляторами Nдв,
кВт 

23,8 28,2 38,8 59,4 81,6 109,2 

7. Удельный расход 
электроэнергии на дутье Эдв,
кВт·час/ГКал 

0,95 0,96 0,97 0,99 1,02 1,09 

8. Коэффициент полезного

действия брутто η брk, %

96,33 96,18 95,67 94,53 93,35 92,26 

Результаты измерений показывают, что количество вторичных энергетических 
ресурсов в различных типах котлов достаточно для производства электроэнергии и 
потребления на собственные нужды. Однако, количество уходящих газов и их 
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температурный потенциал являются переменными в процессе эксплуатации и уменьшаются 
при снижении нагрузки. Поэтому при снижении тепловой нагрузки и уменьшении 
количества уходящих газов необходимо включение второго теплообменника – утилизатора, 
расположенного до экономайзера. 

В настоящей работе приведены также результаты численного исследования циклов 
преобразования теплоты уходящих газов котельного агрегата в электроэнергию. 
Исследовались следующие рабочие вещества: iС4Н10/nС6Н14, iС4 Н10/R161, iС4Н10/R141в, 
NН3/С2Н6, NН3, изобутан/изопен-тан (0,9/0,1). Расход продуктов сгорания в испарителе 
составляет 27кг/с (котел КВ-ГМ-50), перепад температур между продуктами сгорания и 
рабочими веществом Δt=3;5 ºС, адиабатный КПД турбины – 0,7-08; КПД насоса -0,75-,080; 
температура окружающей среды 15 ºС. Результаты расчета приведены в табл. 3. 

  Таблица 3 
Значение вырабатываемой мощности турбины в циклах с различными рабочими 

веществами 

Рабочее вещество Расход m, кг/с Мощность N, 
кВт 

КПД цикла, 
% 

ηут, % 

NH3(Δt=5ºС) 2,87 641,67 13,93 38,30 
NH3(Δt=3ºС) 2,92 660,73 14,17 39,46 
NH3 /С2Н6

*1 3,36 424,90 8,44 43,23 
NH3/С2Н6*2 3,37 593,10 12,66 40,86 
Изобутан(90)/изопентан(10) 6,72 624,03 13,16 39,51 
iC4H10/nС6Н14 5,24 456,77 13,81 29,64 
iC4H10/R161 7,50 615,06 12,22 42,53 
iC4H10/R141в 6,85 548,81 12,17 38,56 

 Примечание:*1-давление перед турбиной 4000 кПа; *2 – давление перед турбиной 8000 кПа. 

При использовании в цикле аммиака вырабатываемая электрическая мощность выше, 
чем в цикле с н-бутановом [1], однако, цикл характеризуются более высоким давлением. 
Смесь аммиака и органического вещества (С2Н6-этана) не приводит к существенному 
увеличению мощности. Более перспективными являются смеси изобутана с н-гексаном и 
другими веществами (R141в, R161 и др.), характеризующиеся высокими энергетическими и 
экологическими параметрами[3]. Выработка электроэнергии в цикле выше (548,81-615,06 
кВт), чем в н-бутановом цикле[1]. На эффективность циклов теплоутилизационных 
энергоустановок влияют также значение КПД турбины, насоса и параметры недокуперации 
в теплообменном оборудовании – испарителе, регенеративном теплообменнике, 
конденсаторе. Так, снижение Δtнед. от Δ5 до Δ3 приводит к увеличению выработки 
мощности в цикле на 3-5%. 

Выводы 
 Результаты исследования показывают что, при использовании теплоты уходящих 

газов котла типа ПТВМ-50 возможна выработка электроэнергии в когенерационном 
силовом цикле в объеме 641-660кВт, что обеспечивает собственные нужды отопительной 
котельной, при установке двух котлов.  
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УКРАИНА ПРИМЕНИТ К ЕВРОПЕ СИЛУ ТОКА 
О. Гавриш, журналист  

Планы Европейского союза по реформированию энергетического рынка открывают 
широкие перспективы для украинских энергетических компаний. Доля самой дорогой –
ветровой – электроэнергии в странах ЕС в ближайшие 40 лет должна вырасти с нынешних  
5 % до 49 %, в то время как Украина делает ставку на тепловую и атомную электроэнергию. 
Эксперты считают, что это обеспечит стране стабильный рынок сбыта, а также повысит 
привлекательность ее электроэнергетики в глазах инвесторов.  

Согласно всем предлагаемым ЕК сценариям, в ближайшие два десятилетия цены на 
электроэнергию будут неуклонно повышаться, а с 2030 года начнется наиболее резкий рост 
тарифов, который продлится еще десять лет. К 2040 году, согласно отчету, электроэнергия 
перестанет дорожать, но цены на нее останутся на высоком уровне. Тарифы в Европе в 
соответствии с разными сценариями повысятся на 43–100 %. Уже сейчас электроэнергия в 
странах ЕС обходится населению в среднем в три раза дороже, чем в Украине. Стоимость 
электроэнергии для промышленных потребителей в Украине фактически сравнялась с 
аналогичными тарифами в странах Евросоюза.  

Программа развития украинской энергетики до 2030 года подразумевает увеличение 
доли альтернативных источников электроэнергии с нынешних 1,5 % до 20 % от общего 
объема производства. Доля ТЭС составит 35–40 %, атомных электростанций – 30–35 %, 
гидроэлектростанций – 10 %. В дальнейшем подобное соотношение сохранится.  

В перспективе Украина сможет нарастить объем поставок в соответствии с ростом 
потребления электроэнергии в странах Восточной Европы, то есть минимум втрое в 
ближайшие десять лет. Этому будет способствовать и интеграция Украины в Европейское 
энергетическое сообщество, отмечает старший экономист аналитического центра «Бест» 
Борис Додонов. Напомним, в феврале Украина стала полноправным членом этой 
организации. Полное объединение энергорынков может произойти после 2015 года – до 
этого срока Украина обязалась реформировать рынок электроэнергии по европейскому 
образцу. Прогноз ситуации на европейских рынках повышает привлекательность украинской 
генерации для потенциальных инвесторов, отмечает господин Шеин. Ранее управляющий 
директор по энергетике Европейского банка реконструкции и развития Риккардо Пулити 
заявил, что банк готов участвовать в приватизации украинских энергогенерирующих 
компаний. Возможность участия в приватизации украинских генераций допускают также 
российская «Газпром энерго» и немецкая RWE.  

Дополнительная информация на эту тему – УНИАН, 18.10.11, «Украина может поднять 
цену на газ для населения, чтобы получить деньги МВФ». Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ 
заявляет, что Украина может повысить цену на газ для населения, чтобы получить очередной транш 
кредита Международного валютного фонда.«Все, что мы хотим, – это иметь среднюю европейскую 
цену на импорти-рованный газ», – сказал В.ЯНУКОВИЧ. По его словам, если власти не удастся этого 
добиться, она будет вынуждена повысить внутреннюю цену на газ. 

"Экономические известия", 18.10.11, «Электроэнергия в Европе будет дорожать». 
"Коммерсант-Украина", 18.10.11 
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