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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ПРОМЫШЛЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ 
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ ПИРОЛИЗНОГО ТИПА

Представлены результаты комплексной диагностики водогрейного агрегата 
на основе теплогенератора пиролизного типа мощностью 900 кВт, использующего 
в качестве топлива древесные отходы. Установлено, что энерготехнологические и 
экологические характеристики агрегата соответствуют современным требованиям, 
а использование агрегата в коммунальной сфере позволяет существенно снизить 
тариф за горячее водо- и теплоснабжение.

Представлені результати комплексної діагностики водогрійного агрегату на 
основі теплогенератора пиролизного типу потужністю 900 кВт, з використанням 
в якості палива деревні відходи. Встановлено, що енерготехнологічні та екологічні 
характеристики агрегату відповідають сучасним вимогам, а використання агрегату в 
комунальній сфері дозволяє суттєво знизити тариф за гаряче водо- і теплопостачання.

Введение
В последние годы формирование топливно-энергетического баланса Украины, 

который соответствовал бы собственным энергозапасам страны, приобрел особую 
значимость по ряду достаточно известных и широко обсуждаемых причин.

Наряду с другими видами топлива ресурс возобновляемых источников энергии 
Украины составляет порядка 78,2 млн т у.т. в год, при этом на долю биоэнергетики 
приходится около 27 %, [1, 2]. Для Украины с ее развитым сельским хозяйством 
значительный объем органических отходов и биомассы различного происхождения 
может стать существенным источников энергоресурсов. Одним из направлений 
энергетического использования биомассы является производство топливного газа, 
полученного путем пиролиза.

Основная часть
Предприятием «Глобал технолоджи» разработана и запатентована [3] «Установка 

для пиролизной переработки углеродосодержащего сырья», предназначенная для 
энергетической конверсии биологических отходов любой природы, а также легких 
пластиков, отходов нефтешламов, целлюлозных производств, автомобильных покрышек 
и т. д.

Непосредственному использованию теплогенератора пиролизного типа (ТПТ) в 
теплотехнологических промышленных схемах различного назначения предшествовали 
официальные экспертизы на предмет целесообразности применения установки 
(как альтернативы существующим теплогенераторам), а также экспертизы в части 
экологической и пожарной безопасности. Имеющиеся официальные заключения 
Национального центра поведения с опасными отходами Министерства охраны 
окружающей природной среды Украины (Министерство экологии и природных 
ресурсов Украины) свидетельствуют, что агрегат полностью соответствует нормам 
экологической и санитарной безопасности и может быть использован для термической 
утилизации органических отходов любой природы. Положительное заключение имеется 
и от Государственного департамента пожарной безопасности.

В наших предыдущих работах [47] были рассмотрены как перспективы 
использования топочных агрегатов пиролизного типа, так и результаты экспериментально- 
теоретического исследования процессов в ТПТ.
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Выводы
Учитывая, что теплогенераторы малой и средней мощности являются одними из 

основных потребителей природного газа в Украине, следует считать перспективным 
применение в коммунальной и промышленной сфере теплогенераторов пиролизного типа, 
использующих в качестве топлива городские, промышленные, сельскохозяйственные и 
древесные отходы.

В процессе промышленных испытаний водогрейного агрегата ТПТ установлено, 
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что по уровню экономичности и экологической безопасности агрегат полностью 
соответствует современным требованиям, предъявляемым к теплогенераторам малой и 
средней теплопроизводительности мощностью от 500 до 2000 кВт.

Установлено, что применение ТПТ для горячего водо- и теплоснабжения в 
коммунальной сфере позволило более, чем на 30 % снизить тариф за отпуск тепла 
сравнительно с поставкой от котельной, использующей природный газ.
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EFFICIENCY OF USING GAS SMEAR DURING SOIL PERFORATION

A. R. SEMENEI, graduate student 

The extent of soil resistance to the conic working instrument is calculated in this article. 
Therefore the index of reduction effi ciency of this extent due to gas smear effect in accordance 
with the sharpening angle of the working instrument and the coeffi cient of external soil fric-
tion.
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