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ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ВІДЦЕНТРОВОЇ МАШИНИ В НЕСТАЦІОНАРНИХ 

РЕЖИМАХ В ОБМЕЖЕНІЙ ОБЛАСТІ ЗМІНИ ЗМІННИХ 
  

Приводиться точне рішення задачі оптимізації за критерієм мінімуму енергії, споживаної 
відцентровою машиною в динамічних режимах, які виникають під дією інерційного напору в одноконтурній 
гідравлічній мережі, в обмеженій області зміни подачі і частоти обертання. Проведено аналіз отриманого 
рішення на підставі конкретного прикладу. Сформульовано вимоги до електроприводу відцентрової машини 
відповідно до знайдених законів оптимального керування. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ МАШИНЫ В НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

РЕЖИМАХ В ОГРАНИЧЕННОЙ ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ 
  

Приведено точное решение задачи оптимизации по критерию минимума энергии, потребляемой 
центробежной машиной в динамических режимах, возникающих под действием инерционного напора в 
одноконтурной гидравлической сети, в ограниченной области изменения подачи и частоты вращения. 
Проведен анализ полученного решения на основании конкретного примера. Сформулированы требования к 
электроприводу центробежной машины в соответствии с найденными законами оптимального управления. 
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AN ENERGY CONSUMPTION OPTIMIZATION OF CENTRIFUGAL MACHINE IN DYNAMIC MODES  

IN THE LIMITED AREA OF VARIABLES CHANGES 
  
An exact decision over of optimization task on the criterion of energy minimum is brought, by a consumable 

centrifugal machine in the dynamic modes, arising up under the action of inertia pressure in an onecontour hydraulic 
network, in the limited area of serve and rotation speed change. It is shown that in the limited area of serve change and 
rotation speed of centrifugal machine driving wheel the mathematical model of controlled object can be simplified by 
approximation of curvilinear working descriptions the lines of level. On the simplified model the optimal law of control 
is found by a machine as an exact decision of corresponding variation task and law of alternative control. At identical 
border terms on two variants of control the analysis of decision is conducted on the basis of concrete example, when as 
a prototype the serial centrifugal machine 2D2000-21a is examined. The estimation of pressure static losses size 
influence is done on character of the investigated processes. Requirements are formulated to the electric drive of 
centrifugal machine under the found law of optimal control by rotation speed of driving wheel. 

Keywords: optimal control, criterion of optimality, energy-savings, variation task, centrifugal machine, 
onecontour hydraulic network, inertia pressure, limited area, controlled electromechanic. 

Введение 
 а сегодняшний день известно, что свыше 50 %  от всей потребляемой электроэнергии 

приходится на долю электропривода, причем до 40 %  от этой величины затрачивается на 
совместную работу с турбомеханизмами [1]. Значительная часть применяемых турбомашин 
представлена различного рода нагнетателями, наибольший процент среди которых относится 
к центробежным машинам. Такая статистика свидетельствует о том, что развитие 

энергосберегающих технологий в сфере электрифицированных гидромеханических систем 
является актуальной задачей. Вместе с тем, принимая во внимание высокий уровень 
развития новейших цифровых систем управления, электронной преобразовательной техники, 
электрических устройств и машин в целом, можно заключить, что электромеханическая 
часть многих объектов управления может по праву считаться достаточно совершенной как с 
точки зрения управляемости, так и с точки зрения энергетической эффективности. Поэтому 
современные задачи оптимизации становятся все более актуальными не только и не столько 
в отношении самих электроприводов, как обособленных, уединенных объектов управления, 
сколько по отношению к техническим системам в целом, а также к технологическим 
процессам, реализуемым с их помощью. В сложные комплексы с многократным 
преобразованием энергии в различные виды электромеханическая система должна органично 
встраиваться, как внутренняя функционально завершенная подсистема. В связи с этим в 
настоящей работе в основном уделяется внимание особенностям рабочих режимов именно 
гидромеханической части объекта управления, допускающей улучшение показателей 
энергетической эффективности технологического процесса за счет управления 
электроприводом. 

Следует отметить, что к настоящему времени получены многочисленные 
теоретические и практические результаты в области проектирования и расчета, а также 
монтажа, наладки и эксплуатации центробежных машин, широко применяемых во многих 
областях народного хозяйства. У истоков развития теории центробежных механизмов стоит 
выдающийся ученый, математик и механик, член Петербургской Академии наук, создатель 
вариационного исчисления Леонард Эйлер (1707–1783), разработавший элементарную 
струйную теорию центробежного колеса с бесконечным числом лопастей. Эта теория, 
будучи дополненной и расширенной благодаря усилиям других авторов, применяется в 
инженерной практике, и по сей день [2]. 

Центробежные насосы широко используются для транспорта жидких сред в системах 
тепло- и водоснабжения, в ирригационных системах орошения и осушения, насосных 
станциях систем удаления сточных и ливневых вод, в различных объектах энергетической, 
пищевой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также в судостроении 
[2, 3]. Перекачиваемые жидкости в общем случае могут характеризоваться различной 
вязкостью и степенью агрессивности. Значительная часть центробежных насосов 
предназначена для перемещения воды в городских сетях горячего и холодного 
водоснабжения, а также в системах централизованного отопления. Вместе с тем достаточно 
широкое применение эти машины нашли в системах по перемещению различного ценного 
сырья, пребывающего в жидком агрегатном состоянии, такого, как например, сырая нефть 
или жидкие нефтепродукты. Так, на большинстве танкеров в качестве грузовых насосов 
используются как раз насосы центробежного типа [3]. Важно отметить, что во многих 
случаях установившийся режим работы центробежных насосов общего назначения является 
для них основным, при этом длительность гидравлических переходных процессов, как 
правило, оказывается несоизмеримо малой по сравнению с общим временем работы машины 
в технологическом цикле. Вероятно, в основном по этой причине вопросы анализа 
нестационарных процессов, протекающих в гидравлических сетях с центробежными 
машинами, освещены в литературе не столь подробно, как это сделано для установившихся 
режимов работы таких систем. В этой связи исследование переходных процессов 
применительно к лопастным машинам во многих книгах ограничивается рассмотрением 
условий возникновения такого явления, как помпаж, а применительно к поршневым 
машинам – рассмотрением преимущественно квазиустановившегося режима их работы [4]. И 
хотя за последнее время интерес к динамике насосных установок значительно возрос, 
исследования в этой области большей частью направлены на выявление причин, разработку 
способов по предотвращению, а также методов борьбы с последствиями аварийных 
ситуаций, возникающих при исчезновении питания электропривода, происхождении 
гидравлических ударов или появлении течей в трубопроводах [1, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Однако 
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энергосберегающих технологий в сфере электрифицированных гидромеханических систем 
является актуальной задачей. Вместе с тем, принимая во внимание высокий уровень 
развития новейших цифровых систем управления, электронной преобразовательной техники, 
электрических устройств и машин в целом, можно заключить, что электромеханическая 
часть многих объектов управления может по праву считаться достаточно совершенной как с 
точки зрения управляемости, так и с точки зрения энергетической эффективности. Поэтому 
современные задачи оптимизации становятся все более актуальными не только и не столько 
в отношении самих электроприводов, как обособленных, уединенных объектов управления, 
сколько по отношению к техническим системам в целом, а также к технологическим 
процессам, реализуемым с их помощью. В сложные комплексы с многократным 
преобразованием энергии в различные виды электромеханическая система должна органично 
встраиваться, как внутренняя функционально завершенная подсистема. В связи с этим в 
настоящей работе в основном уделяется внимание особенностям рабочих режимов именно 
гидромеханической части объекта управления, допускающей улучшение показателей 
энергетической эффективности технологического процесса за счет управления 
электроприводом. 

Следует отметить, что к настоящему времени получены многочисленные 
теоретические и практические результаты в области проектирования и расчета, а также 
монтажа, наладки и эксплуатации центробежных машин, широко применяемых во многих 
областях народного хозяйства. У истоков развития теории центробежных механизмов стоит 
выдающийся ученый, математик и механик, член Петербургской Академии наук, создатель 
вариационного исчисления Леонард Эйлер (1707–1783), разработавший элементарную 
струйную теорию центробежного колеса с бесконечным числом лопастей. Эта теория, 
будучи дополненной и расширенной благодаря усилиям других авторов, применяется в 
инженерной практике, и по сей день [2]. 

Центробежные насосы широко используются для транспорта жидких сред в системах 
тепло- и водоснабжения, в ирригационных системах орошения и осушения, насосных 
станциях систем удаления сточных и ливневых вод, в различных объектах энергетической, 
пищевой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также в судостроении 
[2, 3]. Перекачиваемые жидкости в общем случае могут характеризоваться различной 
вязкостью и степенью агрессивности. Значительная часть центробежных насосов 
предназначена для перемещения воды в городских сетях горячего и холодного 
водоснабжения, а также в системах централизованного отопления. Вместе с тем достаточно 
широкое применение эти машины нашли в системах по перемещению различного ценного 
сырья, пребывающего в жидком агрегатном состоянии, такого, как например, сырая нефть 
или жидкие нефтепродукты. Так, на большинстве танкеров в качестве грузовых насосов 
используются как раз насосы центробежного типа [3]. Важно отметить, что во многих 
случаях установившийся режим работы центробежных насосов общего назначения является 
для них основным, при этом длительность гидравлических переходных процессов, как 
правило, оказывается несоизмеримо малой по сравнению с общим временем работы машины 
в технологическом цикле. Вероятно, в основном по этой причине вопросы анализа 
нестационарных процессов, протекающих в гидравлических сетях с центробежными 
машинами, освещены в литературе не столь подробно, как это сделано для установившихся 
режимов работы таких систем. В этой связи исследование переходных процессов 
применительно к лопастным машинам во многих книгах ограничивается рассмотрением 
условий возникновения такого явления, как помпаж, а применительно к поршневым 
машинам – рассмотрением преимущественно квазиустановившегося режима их работы [4]. И 
хотя за последнее время интерес к динамике насосных установок значительно возрос, 
исследования в этой области большей частью направлены на выявление причин, разработку 
способов по предотвращению, а также методов борьбы с последствиями аварийных 
ситуаций, возникающих при исчезновении питания электропривода, происхождении 
гидравлических ударов или появлении течей в трубопроводах [1, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Однако 
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есть, хотя и не столь многочисленные, но все же достаточно востребованные 
гидротранспортные системы, предназначенные для безаварийной работы с большими 
подачами жидкости за относительно малое время и реализующие сравнительно большое 
число пусков и остановов насосных агрегатов в единицу времени.  таковым можно отнести, 
например, балластные системы на судах, так как в отношении их достаточно часто 
предъявляется требование по оперативному перемещению балластной жидкости при 
перераспределении веса судна во время погрузки и выгрузки контейнеров и других грузов, в 
том числе и жидких [3]. Аналогичными условиями эксплуатации характеризуются насосы и 
других судовых систем. 

Цель ра от  – выполнить исследование гидравлических переходных процессов в 
одноконтурной сети с центробежной машиной, возникающих под влиянием инерционного 
напора, проверить возможность и целесообразность оптимизации соответствующих 
динамических режимов по критерию минимального потребления энергии в ограниченной 
области изменения подачи и частоты вращения рабочего колеса машины. Сформулировать 
требования к электроприводу насосной установки с позиций оптимального управления. 

Материал  исследовани .  Мате атичес а  одель о е та равлени  
Известно, что гидравлические сети могут иметь самую различную конфигурацию. В 

общем случае в их состав может входить несколько взаимосвязанных гидравлических 
контуров, с одним и более насосами, а также элементы вспомогательной арматуры. Однако 
ввиду чрезвычайного многообразия всех возможных вариантов конфигурации применяемых 
на практике сетей в этой работе с целью проведения анализа общих закономерностей 
гидравлических переходных процессов ограничимся рассмотрением наиболее простой 
одноконтурной гидравлической сети с одним центробежным насосом. Соответствующая 
функциональная схема может быть принята, как базовая. Она наиболее часто встречается в 
литературе и служит отправной точкой для введения основных понятий и получения 
наиболее общих расчетных соотношений применительно к насосным установкам [2, 3, 4]. 
Общий вид ее представлен на рис. 1. 

 
ис. 1. ункциональная схема одноконтурной гидравлической сети c  центробежным насосом 

При построении математической модели объекта управления был сделан целый ряд 
важных допущений [9]. Так, величина уровня жидкости в питательном резервуаре принята 
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неизменной с течением времени. роме того, наибольшая высота столба жидкости в 
приемном резервуаре считается величиной много меньшей по сравнению с разностью 
уровней между днищем приемного резервуара и поверхностью жидкости в питательном 
резервуаре, что позволяет величину статического напора также рассматривать, как 
постоянную. Высотой всасывания и протяженностью подводящего трубопровода 
пренебрежем в предположении малости этих величин, что избавит от необходимости 
проверки условий по отсутствию кавитации в установившемся режиме. роме этого будем 
полагать, что инерционный напор в основном формируется в напорном трубопроводе, а во 
всасывающем трубопроводе и в резервуарах инерционные свойства перемещаемой среды 
проявляются слабо и их можно не учитывать. Тогда в силу сделанного допущения 
заключаем, что и в динамических режимах кавитации быть не должно. Также будем считать, 
что точка забора жидкости находится достаточно низко по сравнению с отметкой зеркала в 
питательном резервуаре. Тем самым исключается возможность образования воронки в 
резервуаре, способной приводить к срыву работы насосного агрегата вследствие прохвата 
воздуха [11]. И, наконец, будем считать, что статическое давление, оказываемое на 
поверхность жидкости, как в питательном, так и в приемном резервуаре равно атмосферному 
давлению. 

Принимая во внимание все сделанные допущения, можно представить следующую 
систему уравнений, легшую в основу математической модели объекта управления:  
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где RESm  – текущее значение массы жидкости, пребывающей в приемном резервуаре в 
заданный момент времени t ;   

Q  – мгновенная подача центробежной машины ;  
/IN W P Pp g s l  – параметр, учитывающий инерционные свойства напорного 

трубопровода, имеющий размерность давления, причем g  – ускорение свободного падения;  

W  – плотность перемещаемой жидкости ;  

Ps , Pl  – площадь поперечного сечения и длина напорного трубопровода;  

H Sa a a    – приведенный коэффициент динамической составляющей инерционного 
напора, пропорциональной квадрату подачи ;  

Ha , Hb , Hc  – коэффициенты полиномиальной аппроксимации кривой напора 
центробежной машины, соответствующей номинальной частоте вращения рабочего колеса;  

rn  – относительная частота вращения рабочего колеса;  

Sa , Sb , Sc  – коэффициенты полиномиальной аппроксимации гидравлической 
характеристики сети ;  

N   – потребляемая мощность центробежной машины ;  

Na , Nb , Nc , Nd  – коэффициенты полиномиальной аппроксимации кривой внутренней 
мощности, соответствующей номинальной частоте вращения рабочего колеса;  

SBN , BN  – потери мощности в сальниках и подшипниках машины, имеющие место 
при номинальной частоте вращения рабочего колеса. При дальнейшем анализе эти величины 
приняты равными нулю в предположении того, что они являются величинами второго 
порядка малости по сравнению с величиной внутренней мощности [2]. 

У ро енна  одель о е та равлени  может быть получена с учетом некоторых  
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изменения подачи и частоты вращения рабочего колеса:  
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где SH  – это статический напор сети. 
Полученная модель, описываемая системой (4), учитывает хорошо известные 

расчетные соотношения, характерные практически для всех лопастных гидравлических 
машин, которые носят название законов пропорциональности. 

Задача о ти ального равлени  объектом, описываемым системой уравнений (4), 
формулируется следующим образом :  обеспечить необходимую интегральную подачу 
жидкости в приемный резервуар RESm   в течение заданного промежутка времени T , так 
чтобы в конечный момент времени мгновенная подача равнялась заданному граничному 
значению 2Q , а механическая работа A , производимая приводным двигателем в течение 
времени T , достигала бы своего минимального значения. При этом считаем, что известно 
начальное значение мгновенной подачи 1Q . Таким образом, критерий оптимальности задачи 
соответствует минимизации интегрального функционала, выражающего величину 
механической работы, совершаемой приводным двигателем в течение заданного промежутка 
времени :  

         3

0 0

T T

P rA N t dt N n dt  .  (5) 

Важно отметить, что в идеализированном случае, когда частотно-регулируемый 
привод центробежной машины является безынерционным и к тому же характеризуется 
неизменной величиной П  в любой момент времени, критерий минимума механической 
работы, производимой двигателем за время T , становится равносилен критерию минимума 
расхода электроэнергии, потребленной преобразователем из сети, потому что ее величина 
при этом равна 

              / F C AMW A ,  (6) 
где W  – интегральный расход электроэнергии ;  

         F C , AM  – П  преобразователя и асинхронной машины, соответственно. 
Предположение о неизменности П  асинхронной машины в установившемся режиме 

в известной мере будет верно в том случае, если рабочая точка находится в пределах 
рабочего участка статической механической характеристики, соответствующей данной 
частоте питающего напряжения. Этого можно достичь путем формирования определенного 
закона скалярного частотного управления угловой скоростью ротора, устанавливающего 
связь между частотой и амплитудой напряжения питания по условию сохранения 
неизменной перегрузочной способности электрической машины [12]. 

Сформулированная задача оптимального управления представляет собой 
вариационную задачу на разыскание условного экстремума функционала (5) при наличии 
двух дополнительных связей, – дифференциальной в виде второго уравнения системы (4) и 
изопериметрической, получаемой в результате интегрирования первого уравнения этой же 
системы :  
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ешение рассматриваемой вариационной задачи, было получено классическим методом 
[13, 14, 15]. Приведем его в общем виде далее, записав как систему уравнений, 
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описывающих оптимальные законы изменения основных координат объекта управления с 
течением времени :  
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где 1rn  – начальное значение относительной частоты вращения рабочего колеса 
центробежной машины, определяемое по формуле:  

                  2 2

1
1 3 2 3 2 12
6r m q m q m qn b b b b b b      ;   (9) 

1  – неопределенный постоянный множитель Лагранжа, введенный в рассмотрение при 
формировании функции Лагранжа вариационной задачи вследствие наложения 
изопериметрической связи (7), рассчитываемый по формуле:  
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mb , qb  – постоянные, которые вычисляются по известным граничным условиям, 
налагаемым на соответствующие координаты объекта управления, так:  
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Заметим, что выражение (9) для расчета начального значения частоты вращения 
рабочего колеса 1rn  получено в результате решения биквадратного уравнения. При этом 
посторонний корень, соответствующий знаку плюс перед внутренним радикалом в этом 
выражении был отброшен по условиям неотрицательности граничных значений 
относительной частоты вращения. 

Дл  о ен и е тивности о ти ального равлени  был выполнен расчет и 
сравнительный анализ по различным показателям, в частности по величине производимой 
электродвигателем механической работы, гидравлического переходного процесса в 
одноконтурной сети, когда частота вращения рабочего колеса изменяется по оптимальному 
закону и когда эта же величина меняется по кусочно-линейному закону. Последний способ 
управления предполагает, что приводной двигатель работает с постоянной частотой 
вращения в течение времени, меньшего, чем установленное время оптимального 
переходного процесса, а по истечении этого времени отключается и остается неподвижным, 
пока процесс не окончится. Таким образом, выполнение заданных граничных условий 
достигается благодаря правильному подбору значения постоянной частоты вращения 
рабочего колеса и времени отключения двигателя. 

Анализ описанного прямоугольного закона изменения частоты вращения позволил 
получить временные зависимости для основных координат объекта управления, аналогичные 
тем, которые вошли в систему (8). Приведем их также в виде единой системы уравнений :  

                     

 
 

 
   

0 0

0

2
1 0 0

0 0 0

2 2
1 0 0

2
0 0 0 0 0

3
0 0

0 0

,0
0,

,0

,

0,5 ,0

0,5 ,

,0

,

r
r

IN P r S

IN S

IN P r S
RES

RES IN S

p r

n t T
n

T t T

Q p H n H t t T
Q

Q p H t T T t T

Q t p H n H t t T
m

m Q t T p H t T T t T

N n t t T
A

A T t T


 


     


   
    


   

,  (13)

 

где 0rn  – постоянное значение относительной частоты вращения рабочего колеса, 
вычисляемое с помощью формулы :  
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0T  – время работы с постоянной частотой вращения, равное:  
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;   (15) 

0Q  – мгновенная величина подачи в момент отключения двигателя, равная:  
  2

0 1 0 0IN P r SQ Q p H n H T   ;   (16) 

0RESm  – масса жидкости, находящейся в приемном резервуаре в момент отключения 
двигателя, величина, определяемая по формуле :  

             2 2
0 1 0 0 00,5RES IN P r Sm Q T p H n H T   ;   (17) 

0A  – механическая работа, производимая приводным двигателем за время 0T , 
величина, которую можно найти на основании выражения:  

 3
0 0 0p rA N n T .  (18) 

Важно отметить, что, в случае, когда граничные условия, налагаемые на мгновенную 
величину подачи, являются нулевыми, нетривиальное решение поставленной задачи может 
быть получено лишь при наличии статических потерь напора. Это объясняется тем, что в 
рамках предложенной упрощенной модели объекта управления напор, развиваемый 
центробежной машиной, может принимать лишь неотрицательные значения, поэтому 
снижение подачи становится возможным только под действием статического напора сети. 

роме расчета по основным уравнениям (8) и (13), представляет интерес вычисление 
таких физических величин, как напор, мгновенная мощность и момент на валу центробежной 
машины. Выражения для этих величин в обоих случаях идентичны и записываются так:  

 2
P rH H n ;   (19) 

 3
P rN N n ;   (20) 

  30 / r nomM N n n ,  (21) 
где nomn  – это номинальная частота вращения рабочего колеса машины. 
ля примера далее рассмотрена центробежная машина двустороннего входа 2 2000-

21а. В рамках ее упрощенной модели проведен расчет полученных законов управления по 
двум описанным выше вариантам. 

Паспортные рабочие характеристики этой машины [16] представлены на рис. 2. а 
этом же рисунке добавлены аппроксимирующие прямолинейные характеристики, 
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полученные путем усреднения величины напора и мощности в заданных границах изменения 
подачи. Предельное значение подачи при номинальной частоте вращения рабочего колеса 

730 /nomn об мин  по условию достижения желаемой точности аппроксимации принято 
равным 3

m a x 825 / 229,167 /nQ м ч кг с  , что также не противоречит условию сохранения 
насосного режима работы машины, поскольку неравенство (2) принимает в этом случае вид 

0,00413 / 0,946 1rQ n . 

 
ис. 2. абочие характеристики центробежной машины 2 2000-21а 

 
Таким образом, в результате аппроксимации паспортных рабочих характеристик 

приняли к расчету постоянную величину напора 14,1PH м  и мощности 33,5PN к т . 
иаметр трубопровода соответствует диаметру проходного сечения отвода машины, 

0,4Pd м , а протяженность его взята 210Pl м . раничные значения подачи приняты 
равными нулю, то есть 1 2 0Q Q  . асса перемещаемой жидкости (воды) 1800RESm кг  . 
Время работы центробежной машины 15Т с . 

ассматриваемые процессы были рассчитаны при нескольких различных значениях 
статического напора сети, а именно 12; 14; 16SH м . Сравнительный анализ показал, что 
кривые переходных процессов по соответствующим координатам не имеют каких-либо 
качественных различий при изменении величины статических потерь напора. Поэтому далее 
на рис. 3… 8 приведены графики переходных процессов во времени по интересующим 
координатам объекта управления только при одном значении статического напора сети 

14SH м , которое менее всего отличается от величины PH . роме того при 14SH м  по 

результатам расчета средняя за цикл потребляемая мощность центробежной машины 
оказалась наиболее близка по величине к PN . Везде цифрой 1 отмечены решения, 
соответствующие оптимальному закону управления (8), а цифрой – 2 временные 
зависимости для тех же координат, но соответствующие прямоугольному закону изменения 
частоты вращения рабочего колеса (13). 

 
ис. 3. рафики переходных процессов изменения механической работы, отнесенной к 

величине времени цикла 
Из графиков, изображенных на рис. 3, видно, что механическая работа, отнесенная ко 

времени цикла, иначе говоря, средняя мощность за цикл, в случае оптимального управления 
заметно меньше.  

 
ис. 4. Переходные процессы изменения мгновенной подачи 

ривая, соответствующая оптимальному закону управления, имеет монотонно 
возрастающий гладкий характер, а на кривой альтернативного управления имеется излом и 
прямолинейный участок, где линия графика параллельна оси времени, то есть характер этой 
функции – не убывающий, кусочно-гладкий. 

Из графиков на рис. 4 видно, что граничные условия, налагаемые на мгновенную 
величину подачи, выполняются. арактерно, что при оптимальном управлении кривая 
подачи не имеет излома (гладкая кривая), а максимальное значение подачи заметно меньше, 
чем при альтернативном управлении. 



11№12 (131)   2014 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ • ЭНЕРГЕТИКА • ЭНЕРГОАУДИТ

результатам расчета средняя за цикл потребляемая мощность центробежной машины 
оказалась наиболее близка по величине к PN . Везде цифрой 1 отмечены решения, 
соответствующие оптимальному закону управления (8), а цифрой – 2 временные 
зависимости для тех же координат, но соответствующие прямоугольному закону изменения 
частоты вращения рабочего колеса (13). 

 
ис. 3. рафики переходных процессов изменения механической работы, отнесенной к 

величине времени цикла 
Из графиков, изображенных на рис. 3, видно, что механическая работа, отнесенная ко 

времени цикла, иначе говоря, средняя мощность за цикл, в случае оптимального управления 
заметно меньше.  

 
ис. 4. Переходные процессы изменения мгновенной подачи 

ривая, соответствующая оптимальному закону управления, имеет монотонно 
возрастающий гладкий характер, а на кривой альтернативного управления имеется излом и 
прямолинейный участок, где линия графика параллельна оси времени, то есть характер этой 
функции – не убывающий, кусочно-гладкий. 

Из графиков на рис. 4 видно, что граничные условия, налагаемые на мгновенную 
величину подачи, выполняются. арактерно, что при оптимальном управлении кривая 
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ис. 5. рафики переходных процессов изменения интегральной подачи 

Из графиков на рис. 5 видно, что граничные условия, налагаемые на интегральную 
величину подачи, выполняются. Интересно, что темп нарастания интегральной подачи при 
оптимальном управлении на начальном участке работы выше, чем при альтернативном 
управлении, а на конечном участке, наоборот интегральная подача при альтернативном 
управлении растет более стремительно, чем при оптимальном. 

 
ис. 6. рафики переходных процессов изменения относительной частоты вращения 
 
а рис. 6 видно, что относительная частота вращения рабочего колеса при 

оптимальном управлении, претерпевает скачкообразное изменение в начальный и конечный 
момент, причем в начальный момент имеет место максимум частоты вращения, а далее она 
убывает в линейной зависимости от времени. ачальное значение частоты вращения при 
оптимальном управлении заметно выше, чем при альтернативном управлении. 

а рис. 7 и рис. 8 видно, что при оптимальном управлении момент и напор, 
развиваемый центробежной машиной, тоже претерпевают скачкообразное изменение в 
начальный и конечный момент, причем в начальный момент имеет место максимум момента 
и напора, а в дальнейшем эти величины монотонно убывают с течением времени. Указанные 
максимумы заметно превышают аналогичные величины, соответствующие случаю 
альтернативного управления. В отличие от частоты вращения рабочего колеса временные 
зависимости для рассматриваемых координат объекта управления являются нелинейными.  

 
ис. 7. рафики переходных процессов изменения момента на валу рабочего колеса 

центробежной машины 

 
ис. 8. рафики переходных процессов изменения напора 

роме того, поскольку и напор, и момент представляют собой величины, 
пропорциональные квадрату частоты вращения рабочего колеса, что следует из формул (19) 
– (21), то кривые, которые являются графиками этих функций, подобны и могут быть 
совмещены путем преобразования масштаба вертикальной оси. Указанные функции времени 
являются квадратичными в случае оптимального управления и постоянными, когда имеет 
место альтернативное управление.  

а рис. 9 видно, что динамические зависимости подачи от относительной частоты 
вращения, как в случае оптимального, так и в случае альтернативного управления 
расположены в первом квадранте и притом ниже ограничительной характеристики, что 
является необходимым условием корректности упрощенной модели. ем меньше 
статический напор сети, тем ближе оказываются эти линии к ограничительной 
характеристике. В связи с этим, при прочих равных условиях, альтернативное управление, 
когда H S <  12 м, не может быть корректно рассчитано с помощью предложенной 
упрощенной модели. 

1. При оптимальном управлении ;  
2. В случае прямоугольного закона изменения частоты вращения;  
3. Ограничительная характеристика 
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Обозначение графиков на рис. 9 цифрой без штриха соответствует статическим 
потерям напора H S =  14 м, цифрой с одним штрихом –  H S =  12 м, а цифрой с двумя 
штрихами соответствует статическим потерям H S =  16 м.  

 

 
ис. 9. инамические зависимости мгновенной подачи от величины 

относительной частоты вращения 

алее приводится сводная таблица результатов расчета переходных процессов для двух 
вариантов управления, при трех значениях статических потерь напора в сети. 

Таблица 1 
езультаты сравнительного анализа по оптимизации динамических режимов    

центробежной машины, работающей в одноконтурной гидравлической сети 

H S , м 
A (T )/ T , кВт 

, %  
n r 1 M 1, м Q m a x , кг/ с H 1, м 

ОУ АУ ОУ АУ ОУ АУ ОУ АУ ОУ АУ 
12,000 27,844 29,918 6,933 1,225 1,049 657,157 482,559 180,625 239,627 21,144 15,527 
14,000 34,568 36,934 6,406 1,277 1,110 714,727 540,302 180,450 239,906 22,997 17,385 
16,000 41,824 44,458 5,925 1,329 1,170 773,540 599,375 180,340 239,619 24,889 19,285 

 
В табл. 1 обозначено :  ОУ – оптимальное управление, АУ – альтернативное управление, 

 – относительная величина показателя экономии энергии. Величины относительной частоты 
вращения, момента и напора указаны для начального момента времени. 

По данным таблицы видно, что с ростом статических потерь напора возрастает средняя 
потребляемая мощность центробежной машины, показатель экономии энергии по сравнению 
с вариантом альтернативного управления при этом падает, при снижении статических потерь 
напора мощность также уменьшается, но растет показатель экономии энергии. Вместе с тем 
происходит снижение “ запасов корректности ”  упрощенной модели объекта вплоть до 
полного их исчерпания. арактерно, что во всех рассмотренных случаях максимальное 
значение подачи изменяется незначительно. 

В вод  
 Полученные законы управления центробежной машиной справедливы для упрощенной 

модели объекта управления, которая является корректной в ограниченной области изменения 
подачи и частоты вращения рабочего колеса. асчеты показали, что упрощенная модель 
позволяет исследовать переходные процессы центробежной машины, работающей на сеть 

без динамических потерь напора, со средней потребляемой мощностью за цикл, близкой и 
превосходящей номинальную, за счет повышения величины статического напора сети. 
Однако для всех представленных вариантов характерно, что средняя интегральная подача за 
цикл остается ниже номинальной. При попытках доведения средней подачи центробежной 
машины до номинальной величины путем подбора параметров упрощенной модели всегда 
возникало нарушение границ ее корректности. асчет двух способов управления был 
проведен при нулевых граничных условиях, налагаемых на величину мгновенной подачи, 
что представляет наибольший практический интерес. Поэтому при построении упрощенной 
модели объекта была выполнена линейная аппроксимация именно начальных участков 
рабочих характеристик центробежной машины, в пределах которых подача изменяется от 
нуля до некоторого максимального значения. Сравнительный анализ оптимального и 
альтернативного управления показал, что в рассмотренных случаях экономия энергии 
составляет 6–7 % , однако практическая реализация найденных законов управления может 
встретить на своем пути трудности, поскольку и в том, и в другом случае требуется 
скачкообразное изменение частоты вращения, причем как в начальный, так и в конечный 
момент времени. При этом суммарный момент инерции ротора двигателя, соединительной 
муфты и рабочего колеса с присоединенной массой жидкости в ряде случаев может 
достигать значительной величины, поэтому предположение о безынерционном приводе в 
общем случае может не выполняться, что требует дополнительных проверок. роме того, 
при оптимальном управлении возникает необходимость форсирования в начальный момент, 
как частоты вращения рабочего колеса, так и момента двигателя. В заключение отметим, что, 
когда полученный оптимальный закон управления центробежной машиной невозможно 
реализовать на практике, он может быть использован для оценки эффективности иных 
альтернативных законов управления, допускающих техническую реализацию, по критерию 
минимума механической работы, потребляемой энергии. альнейшие исследования 
предложенной задачи оптимизации планируется провести в рамках более общей модели 
объекта управления, учитывающей гидравлическое сопротивление центробежной машины и 
сети, а также динамический момент, возникающий при неравномерном движении 
вращающихся масс центробежного механизма и двигателя. 
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при оптимальном управлении возникает необходимость форсирования в начальный момент, 
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ГІДРОУДАРНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ З ЗАМКНУТИМ ЦИКЛОМ РОБОТИ БЕЗ СПОЖИВАННЯ 
ЕНЕРГІЇ ВІД ЗОВНІШНІХ ДЖЕРЕЛ 

 
 озглядається гідроударна електростанція ( У С) , виробляюча електроенергію за рахунок енергії 

гідроудара в гідросистемі. снуючі опитні примірники У С не знайшли широкого практичного застосування 
через те, що мали невеликі потужності й потребували використання великих відкритих водоймищ. 
апропонована в статті й розроблена У С дозволяє виробляти електричні потужності, достатні для 
постачання електроенергією невеликих підприємств і житлових споруд. ля одержування електроенергії 
безпосередньо використовується високий тиск води після гідроудару. обота У С здійснюється з потоком 
води, який циркулює у замкнутій гідросистемі, що дозволило відмовитися від використання для роботи 
відкритих водоймищ. 

Ключові слова: гідроудар, клапан, гідроаккумулятор, гідрогенератор, гідротурбіна.  
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ГИДРОУДАРНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ С ЗАМКНУТЫМ ЦИКЛОМ РАБОТЫ БЕЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЭНЕРГИИ ОТ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ 
 

 ассматривается гидроударная электростанция ( У С) , вырабатывающая электроэнергию за сч т 
энергии гидроудара в гидросистеме. Существующие опытные образцы У С не нашли широкого 
практического применения по причине малых мощностей и необходимости использования для работы больших 
открытых водо мов. Предложенная в статье и разработанная У С позволит вырабатывать промышленно 
значимые электрические мощности, достаточные для снабжения электроэнергией малых предприятий и 
жилых зданий. Повышение мощности удалось получить, отказавшись от традиционного способа 
преобразования энергии падающего потока воды в электроэнергию. ля получения электроэнергии 
непосредственно используется высокое давление воды после гидроудара. абота У С осуществляется с 
потоком воды, циркулирующим в замкнутой гидросистеме, что позволяет отказаться от использования для 
работы  открытых водо мов. 

 Ключевые слова: гидроудар, клапан, гидроаккумулятор, гидрогенератор, гидротурбина 
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HYDRAULIC SHOCK  ELECTRIC STATION W ITH CLOSED CIRCLE OF W ORK  

W ITHOUT ENERGY CONSUMPTION FROM EX TERNAL SOURCE 
 

 The article describes electric station, in which electricity generates by the use of hydraulic shock in hydraulics 
system ( ESH S) . Real prototype electric stations not by widely adopted through low power and of necessity of use for 
work of these large bodies of water. Designing ESH S make possible to generate electric power, useful for industry and 
enough to supply small enterprises and residential buildings. Increase in power managed to get abandoning the 
traditional method of the energy converting of the incident flux of water into electricity. F or electricity high water 
pressure after hydraulic blow is used directly. W ork of ESH S is performed by the same water stream, circulating in a 
closed hydraulic system. This process make possible to refuse from using of open bodies of water. 
          Keywords: hydraulic shock, valve, hydraulic accumulator, hydrogenerator, hedroturbine 

Введение 
 Одним из основных направлений развития энергетического потенциала государств в 

настоящее время является использование возобновляемых альтернативных источников 
энергии для децентрализованного электроснабжения предприятий и небольших насел нных 
пунктов, удал нных от всех источников энергоснабжения. Такую электроэнергию могут 
производить гидроударные электростанции ( УЭС), существующие опытные образцы 
которых не нашли широкого практического  применения  по причине не достаточных 
энергетических мощностей и необходимости использования для работы открытых водо мов 


