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Досліджено вплив конструктивних параметрів теплогенеруючих модулів електрообігрівної підлоги, як ос-

новної системи опалення на процеси формування заданих параметрів мікроклімату виробничих тваринницьких 
споруд. 

 
Постановка проблеми. Пріоритетний напрямок 

подальшого розвитку енергетики нашої країни, як 
зазначено в Енергетичній стратегії України до 2030 
року, пов'язаний з енергозбереженням, оскільки його 
номінальний невикористаній потенціал сягає 40-45 % 
від об’єму сучасного електроспоживання [1]. При 
цьому особлива увага приділяється розробці і впрова-
дженню ресурсозберігаючих електротехнологій та 
ефективних режимів роботи діючих об’єктів щодо 
виробництва, переробки і зберігання сільськогоспо-
дарської продукції. Це обумовлено тим, що специфіка 
отримання продукції, як тваринництва так і рослин-
ництва відбувається за участю не тільки автоматизо-
ваних робото технічних комплексів, але і біооб’єктів з 
характерними для них ритмами і режимами життєдія-
льності. Відхилення від цих режимів протягом доби 
або року призводить до значних негативних наслідків 
зокрема до зниження якісних і кількісних показників 
виробництва сільськогосподарської продукції. Тобто 
суттєве підвищення ефективності виробництва в су-
часних економічних умовах в тому числі і продукції 
тваринництва не можливе без зниження технологіч-
них енерговитрат та оплати за спожиту електроенер-
гію по пільговим тарифам. 

Таким чином, раціональне використання енерго-
ресурсів в виробництві продукції АПК може бути ви-
користання електротеплоакумуляційних технологій та 
узгоджених режимів роботи устаткування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
зарубіжної і вітчизняної науково-технічної літератури 
[2, 4, 5], свідчить про те, що в більшості наукових 
розробок, щодо електротеплоакумуляційних опалю-
вальних систем виробничих споруд дослідники йшли 
шляхом розв’язання прямих задач теплопровідності. 
Такий шлях досліджень ускладнює або принципово 
унеможливлює розв’язання задач чіткого дотриму-
вання стандартів на обігрів поверхні підлоги за умови 
раціонального і ефективного використання енергоре-
сурсів. Це пояснюється тим, що в алгоритм, а відпові-
дно і в програму розв’язання прямих задач теплопро-
відності неможливо внести дискретну інформацію, 
яка відображає задані нормативи стандартів на обігрів 
поверхні підлоги [3, 4]. Перспективним методом мо-
делювання теплових процесів є застосування зворот-
них задач теплопровідності [4]. 

Мета статті. Підвищення ефективності виробни-
цтва продукції тваринництва та зниження негативного 
впливу відходів виробництва продукції тваринництва 
на довкілля. 

Основні матеріали дослідження. Найбільш до-

цільно застосовувати електрообігрівні підлоги в при-
міщеннях, де разом з маточним поголів'ям утримуєть-
ся молодняк тварин. Молодняк найбільш чутливий до 
простудних захворювань та більш вимогливий щодо 
дотримування параметрів мікроклімату. Як показують 
попередні розрахунки й практика експлуатації науко-
во-дослідницьких зразків електротеплоакумулюваль-
них установок, які працюють за схемою "знизу-вверх" 
поліпшуються загальні умови розвитку тварин. Під-
вищується кількісний показник збереження молодня-
ку, збільшуються прирости ваги тварин, знижується 
на 10-12 % потреба в кормах. На 30-40 % знижується 
споживання енергоносіїв, зменшуються капітальні та 
експлуатаційні витрати. Крім того, зменшується тех-
ногенне навантаження на навколишнє середовище. 

Існують конструктивні різновиди електрообігрів-
ної підлоги, засновані на використанні нагрівальних 
елементів – звичайний металевий дріт, провід (ПС, 
ПСО), спеціальні проводи, кабелі, тощо). Найбільш 
перспективні конструкції електрообігрівної підлоги, у 
яких нагрівальні елементи, виконані із звичайного 
неізольованого стального оцинкованого або неоцин-
кованого дроту, розміщеного в електроізоляційних 
трубах або в порожнинах панелей, використовуваних 
для настилу підлоги. 

Нагрівальні елементи (НЕ) в запропонованих 
конструкціях призначені для перетворення електрич-
ного струму в тепло. Вони виконуються в виді спіра-
лей, і можуть виготовлятись із дроту типу ПСО (про-
від стальний оцинкований).  

Для електрообігрівних підлог сільськогосподар-
ських тваринницьких (чи птахівницьких) приміщень, 
як показав досвід експлуатації, доцільніше  застосо-
вувати провід марки ПСО, діаметром 2 .. 3 мм, який 
витримує робочу температуру нагріву θmax = 300°C 
при номінальній потужності Pmax = 20…30Bт/м. 

Для створення рівномірного навантаження на 
джерело електроенергії всі нагрівальні елементи з'єд-
нуються за трифазною схемою  і підключаються 
до мережі з напругою 380/220 В. Для підтримування  
заданої температури підлоги застосовуються або руч-
не, або автоматичне керування. Площа обігрівної під-
логи для поросят одного помету здебільшого стано-
вить 2

1 1...1,4S м 2S й 22...2,8 м  – для однієї сви-

номатки. Рекомендовані питомі потужності Рпит на-
грівальних елементів і температура верхньої поверхні 
підлоги θп залежно від виду тварин (або птахів) наве-
дені в табл. 1. 

Для визначення основних конструктивних пара-
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метрів електротеплоакумулювальної системи опален-
ня з одним ярусом спеціальних електронагрівників 
трубчастого типу (СЕТ) проведемо її технічний роз-
рахунок. 

 
Таблиця 1 – Рекомендовані температурні параме-

три поверхні гріючої підлоги 
 

№ 
п/п 

Види тварин і птахів 

Темпера-
тура по-
верхні 
підлоги, 

П ,  Со

Питома по-
тужність 
підлоги, 

 2/ мВт

1 Поросята сосуни 30...32 250...280 
2 Поросята відйомиші 24...26 150...200 
3 Свиноматки 18...20 80...100 
4 Свині на відгодівлі 18...20 80...100 
5 Курчата добові 35...40 280...300 

6 
Курчата у віці більше 
30 днів 

30...35 250...280 

 
Схема розташування СЕТ в активному (гріючому) 

ярусі підлоги представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Переріз обігрівної підлоги 
1 – бетонне покриття електрообігрівної підлоги; 

2 – електроізоляційна труба; 3 – теплоакумулюючий 
наповнювач; 4 – електронагрівальний елемент; 

5 – теплоізолюючий наповнювач 
 
Виходячи із заданого рівня нагріву поверхні під-

логи ,П С   згідно з рекомендованими значеннями з 

табл. 1 задаємося належним рівнем потужності НЕ. 
Знаходимо повну потужність 

ПР , необхідну для 

забезпечення нагрівання підлоги до заданої темпера-
тури ,П С   при обраній питомій потужності 

 2.пит
Вт

м
Р

: 
 

питП ПР S Р  .                               (1) 

 
Визначаємо потужність .серР на одну фазу, тобто 

на одну спіраль: 
 

. 3
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Р

Р  .                                 (2) 

Знаходимо струм фази: 
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U
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де UФ – фазна напруга, прикладена до спіралей. 
 
Опір проводів спіралі для однієї фази: 
 

2
ф

ф
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Р
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I
 .                                  (4) 

 
Довжина проводу спіралі для однієї фази: 
 

1M

ф
фl

Р

P
 ,                                  (5) 

 
де 

1МР  – найбільша припустима потужність, що 

виділяється в 1 м проводу нагрівального елемента. 
 
Діаметр проводу нагрівальної спіралі: 
 

2 пр
пр

S
d


 ,                                 (6) 

 

де ф
пр

ф

l
S

R
 

  – площа поперечного перерізу про-

воду спіралі. 
 

0 0 20[1 ( )]ФR R      ,                             (7) 

 
де 0 0 (1 )S    

20o C   

 – питомий опір проводу спіра-

лі при робочій температурі θдоп.,°С, Ом ; 
2 / ммм

 , перевищення температури нагрі-

вання проводу над ; 20оп С 
1

0,0062
оС

   – температурний коефіцієнт опору 

для сталі СТ-3. 
 
Число витків однієї фази: 
 

2 2
ф сп

ф
СЕТ

l l

D





 ,                                  (8) 

 
де lcn – довжина спіралі. Зазвичай lcn приймається 

рівній довжині підлоги ln. 
 
Крок навивки спіралі нагрівального елементу: 
 

310сп

ф

l

  .                                   (9) 

 
Якщо є підлоги з іншими значеннями заданої те-

мператури нагрівання, то для кожного з них прово-
дяться розрахунки за розглянутою методикою. 

Елекрообігрівна підлога являє собою систему до-
сить масивних елементів, тобто бетонного покриття 
висотою hб, шару піску висотою hп, електронагріваль-
них спіралей і теплового екрана, що знижує прохо-
дження тепла в ґрунт. 

ПЕh
 

1

2

4 

3 

dн  5 
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Бетонне покриття ЕТСО має товщину hб близько 
10..

, 
15 см, коефіцієнт теплопровідності має досить 

невелику величину λбср = 0,468 кДж/м·год.·°С . Пісок 
укладається висотою hп = 10...15 см, його теплопрові-
дність менше ніж у бетону й становить величину λп = 
0,25 кДж/м·год.·°С . Таким чином, між поверхнею 
бетонної підлоги і нагрівальними елементами НЕ роз-
ташовано шар бетону й піску, що створює певне запі-
знювання між моментом включення нагрівальних 
елементів і моментом підходу тепла до поверхні під-
логи, що забезпечує нагрівання підлоги до заданої 
температури П . 

Час запізн ваю н
визн

ня нагрівання підлоги може бути 
ачений як сума запізнювань, обумовлених наяв-

ністю шару піску ( )П  і шару бетону ( б ) 

 

П б    .                                 (10) 

Визначимо час запізнювання, який обумовлений
ная

 
 

вністю шару піску, висотою Пh   
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,             11) 

 
де  – кількість

тепл  виділяється електронагрівальни

 3
. .3600 10 3,6П пит П пит ПQ P S P S кДж       

а, що ми елемен-
тами за 1 год. роботи для нагрівання піску. 

 
23
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ПЕ
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 ,                             (12) 

 
е ПЕh  товщини шару пі-

ску 

д  – еквівалентне значення

тро менше, ніж величина пh , обумовлена від-

повідно до рисунку 2 через наявність в ньому системи 
СЕТ, які фактично зменшують теплопровідність ша-
ру, в якому знаходяться; 

,пн С

хи 

   – температура нагрівання спіралі, яка ви-

значається маркою застосованого проводу; Для про-
воду типу ПСО максимальна температура нагрівання 
становить 

max 300пн С    ; 

пн пв     – температура нагрівання нижньої 

частини шару піску (температура спіралі) відносно 
верхньої частини цього шару.  

 
У цьому виразі невідомою величиною є значення 

температури граничного шару піску й бетону, тобто 
температура ПВ БН  . 

Для її ви  [значення 5] скористаємося еквівалент-
ною (розрахунковою) схемою підлоги і співвідно-
шенням (12), які дають зв'язок між товщинами шарів 
піску й бетону і їхніх коефіцієнтів теплопровідності: 

 

`
б б

пп

h
h




 .                                 (13) 

 

Із (13) знаходимо ` /п пбh h б  ру піс

ку, 

 

– товщина ша -

на якій встановитьс значення температу-
ри: 

я середнє 

2
пн бр

ср

 



 .                              (14) 

побудови графіка розподілу темпера-
 
етодика 

тур
М

 усередині шарів піску й бетону підлоги показана 
на рис. 2. За результатами побудови графіка на цьому 
рисунку знаходимо температуру пв бн  . 

Знайшовши значення темпер бнатури  , 

у: 

знаходи-

мо час запізнювання нагріву в шарі бетон
 

. .3,6 3,6б б
б

б п

Q h пит п б пит б

б б п б б б

Р S h Р h
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е

 

д  3
. 3600 10 3,6б пит П пит пQ Р S Р S
 .      

пла, переданого бетонному шару

кДж – кіль-

кіст

– площа поверхні підлоги, м2;  

ь те  від шару піс-
ку;  

пS

бh  – товщина шару бетону, м;  

б бн бв      – температура нагрівання нижньої 

частини бетону відносно його верхньої частини, С
о

; 

.питР  – питома потужність нагрівання бетон огон  

шару від піщаного. Ця величина визначається зі спів-
відношення: 
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Остаточно знаходимо повний час запізнювання
елек

  

 

 
трообігрівної підлоги, який обумовлений наявніс-

тю шарів піску й бетону: 
 

. .3,6 3,6пит п пэ пит б б
п б

п п б б

Р h Р h
  

   
   

   
   

.           (18) 

 

 

       
 

Рисунок 2 – Ро іл температури по висоті 

икористовуючи отримані розрахункові форму-
ли, 

зпод

 

електрообігрівної підлоги 
 
В
знайдемо, для прикладу, числові значення запіз-
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нювання τ й постійної часу нагрівання ТН для елект-
рообігрівної підлоги, яка має наступні характеристи-
ки: 

hб = 0,15 м; hП = 0,13 м; 
 = θвб = 30 °С;  

/м·год.·°С

3; 
0 Вт/м2; 

дови графіка розподілу тем-
пер

; 

θ= 20°C; 

ють  
хар

опонується розробка науково-
техн

ання технічних парамет-
рів 

новані енергоощадні техноло-
гії т

ів рекомендуються за-
стос

іралей СЕТ ре-

ком

льтати аналізу можливої конструк-
ції Е

Список використаних джерел 

 на період до 
203

ивотноводческих по-
мещ

ребле-
ния

 М. А. Енергозберігаючі електроте-
хно

/

е гре-
ющ

.  

ОСНОВЫ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ  
Э

М  

θмакс = θПН = 300 °С; θмин
λб = 0,468 кДж/м·год.·°С, λп = 0,25 кДж ;  

і резуСпит.б. = 0,0492 кДж/кг·°С; 

ендована в межах (250..300C). Рівень їх нагріван-
ня можна заздалегідь задавати на етапі проектування, 
формуючи в конструкції певний крок спіралі, густину 
їх розміщування в активному шарі, тощо, при цьому 
безвідмовна робота ЕТСО гарантується терміном 
10..15 років. 

Одержан
Спит.п. = 0,0374 кДж/кг·°С; ТСО (одноярусна конструкція) можуть слугувати 

основою для подальшого моделювання і вдоскона-
лення конструкції. 

 

ρб = 1500кг/м3; ρп = 1400кг/м
вп = 1,5м; Дн = 12см; Рпит.п. = 25
hП = 0,08 м; hПЕ = 0,106 м; 
αпит. = 5,4 Вт/м2·°С. 
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ЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМАХ 
ИКРОКЛИМАТА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ

ПОМЕЩЕНИЙ 
 
 

Романченко Н. А., Кунденко Н. П., Кунденко А. Н., 
Шинкаренко І. Н. 

щодо створення автоматизованих засобів форму-
вання мікроклімату в ВС АПК на основі програмного 
забезпечення структурно-функціонального керування 
енергопотоками живлення СТН БЕТСО в режимі 
"споживач-регулятор". 

Висновки. Запропо
а конструкції електротеплоакумуляційних модулів 

мають ряд функціональних і експлуатаційних переваг 
по відношенню до існуючих.  

В якості електронагрівник
овувати спеціальні електронагрівники трубчасто-

го типу (СЕТ) у вигляді спіралей з сталевого дроту, 
розміщених в негерметизованих ізоляційних трубах в 
теплоакумуляційному наповнювачеві. 

Робоча температура нагрівання сп

 

сследовано влияние конструктивных парамет-
ров
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The influence of the design parameters of the electric 
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И
 теплогенерирующих модулей электрообогрева-

тельного пола, как основной системы отопления на 
процессы формирования заданных параметров мик-
роклимата производственных животноводческих 
сооружений
 

A
 

TECHNOLOGIES IN SYS
MICROCLIMATE OF STOCK-RAISING 

APARTMENTS 
 

u
I. Shinkarenko 

ting of heat-generating units, a strong sex, as the main 
heating system on the formation of micro-set parameters 
roklimata industrial livestock facilities. 
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