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Постановка проблеми. Напірні пожежні 

рукава є гнучкими трубопроводами, які 

використовуються для подання на відстань під 

тиском води і водних розчинів вогнегасних 

речовин, зокрема піноутворювачів. 

Напірні рукава, разом з іншим пожежним 

устаткуванням, є одним із основних видів 

пожежного озброєння і від їх справного стану 

багато в чому залежить успішне гасіння пожеж. 

Значна вартість пожежних рукавів визначає 

відповідні амортизаційні витрати по 

експлуатації рукавного господарства, які в 

більшості випадків перевищують витрати на 

інші види пожежного устаткування.  

Таким чином заходи, що спрямовані на 

визначення залишкового ресурсу пожежних 

рукавів, можливості їх ремонту, надійності і 

безпечності подальшої експлуатації, в значній 

мірі сприяють підвищенню боєздатності 

пожежних частин, а також економічній 

ефективності їх функціонування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Конструкція пожежних рукавів, їх типорозміри 

і характеристики, галузі застосування, умови 

експлуатації та методи випробувань наведені у 

відповідних нормативних документах [1].  

Аналіз літературних джерел присвячених 

методам розрахунків напірних пожежних 

рукавів показав, що вони здебільшого зводяться 

до розрахунку втрат тиску в мережі [2 – 4]. 

Результати теоретичних і експериментальних 

досліджень міцності силових елементів 

напірних пожежних рукавів, а саме армуючого 

каркасу, який повністю сприймає зусилля, 

обумовлені наявністю гідравлічної дії 

внутрішнього тиску рідини усередині рукава 

наведені в роботах [5 – 9]. 

Постановка задачі та її вирішення. Деякі 

особливості роботи пожежних рукавів в умовах 

реальної експлуатації, які суттєво впливають на 

їх надійність, особливо при тривалих термінах 

використання, визначили необхідність розробки 

науково-обґрунтованого методу, який дозволяє 

установити остаточний ресурс пожежного 

рукава, можливість та доцільність його ремонту 

і подальшого застосування. 

При проведенні попередніх теоретичних та 

експериментальних робіт з розрахунку 

залишкового ресурсу пожежних рукавів 

виникла необхідність визначення їх пружних та 

дисипативних властивостей, в умовах статичних 

циклів навантаження-розвантаження. 

Методика проведення відповідних 

випробувань [10, 11] дозволяє  визначити окрім 

поздовжніх пружно-дисипативних 

характеристик пожежних рукавів  пружні [12] та 

дисипативні властивості їх матеріалу в 

поперечному (відносно осі рукава) напрямку.  

Для проведення цих робіт  було використано 

дослідну установку ДМ – 30 М, яка встановлена 

в лабораторії кафедри прикладної механіки 

Національного університету цивільного захисту 

України. 

Дослідний фрагмент матеріалу, який було 

відокремлено від пожежного рукава типу «Т» 

діаметром d = 51 мм, мав випробувальну 

довжину ℓ = 65 мм, ширину b = 100 мм (рис. 1) 

та товщину δ = 1,5 мм. Зразок було закріплено 

відповідними пристроями на дослідній машині і 

проведено цикл випробувань з його 

навантаження. 
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Рисунок 1 – Випробувальний зразок матеріалу пожежного  рукава 

 

Навантаження та розвантаження 

проводилось з постійним кроком подовження 

зразка (0,5 мм), з фіксацією відповідного 

зусилля. Максимальна величина деформації для 

всіх режимів навантаження була прийнята 

постійною і становила мl 3max 105,3  .  

Початковий (1) режим навантаження 

проводився з недеформованим фрагментом 

матеріалу пожежного рукава з випробувальною 

довжиною 65 мм. Максимальна величина 

деформації мl 3max 105,3   відповідала 

навантаженню .8,1max

1 кНF   Після 

розвантаження залишкова деформація 

фрагменту становила .101 3

1 мl зал   

При повторному навантаженні (2), яке було 

проведено через дві хвилини після першого, 

максимальна величина деформації становила 

мl 3max 105,3   при навантаженні 

.16,2max

2 кНF   Після розвантаження 

залишкова деформація фрагменту становила 

.105,0 3

2 мl зал   

При третьому навантаженні (3), яке було 

проведено через дві хвилини після другого, 

максимальна величина деформації становила 

мl 3max 105,3   при навантаженні 

.21,2max

3 кНF   Після розвантаження 

залишкова деформація фрагменту становила 

.105,0 3

3 мl зал   

Параметри наступних трьох режимів 

навантаження (4 – 6), які було проведено з 

аналогічними двохвилинними інтервалами, 

практично не відрізняються один від одного, що 

дозволило усереднити їх значення. 

Максимальна величина деформації становила 

мl 3max 105,3   при навантаженні 

.35,2max

64 кНF   Залишкова деформація 

фрагменту була практично відсутня, тобто 

.064  

залl  

Результати випробувань наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Дефор-

мація, 

мм 

Величина навантаження, кН 

Режим 1 Режим 2 Режим 3 Режими 4-6 

Наван-

таж. 

Розва-

таж. 

Наван-

таж. 

Роз-

ван- 

таж. 

Наван-

таж. 

Розван-

таж. 

Наван-

таж. 
Розвантаж. 

0 0,000 – – – – – – – 

0,5 0,240 – – – – – – – 

1,0 0,528 0,000 0,000 – – – – – 

1,5 0,888 0, 048 0,360 0,000 0,000 – – – 
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Продовження таблиці 1 

2,0 1,152 0,240 0,912 0,120 0,240 0,000 0,000 0,000 

2,5 1,416 0,528 1,104 0,216 0,600 0,048 0,296 0,024 

3,0 1,656 0,960 1,488 0,480 1,008 0,264 0,688 0,088 

3,5 1,800 1,800 1,752 0,912 1,440 0,552 1,056 0,304 

4,0 – – 1,968 1,632 1,728 0,936 1,456 0,632 

4,5 – – 2,160 2,160 2,016 1,464 1,760 1,008 

5,0 – – – – 2,210 2,210 2,088 1,480 

5,5 – – – – – – 2,350 2,350 
 

При всіх режимах навантаження-

розвантаження максимальна величина 

деформації становила ,105,3 3max м  

тобто максимальна відносна деформація 

становила  

 

%.4,5%100
1065

105,3
%100

3

3max

max 















  

 

Графіки на рисунку 2 відповідають 

початковому режиму (№ 1) навантаження - 

розвантаження недеформованого фрагменту 

матеріалу пожежного рукава. Графіки на 

рисунку 3 відповідають режиму № 2, який 

проведено через дві хвилини після першого. 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Графіки режиму навантаження – 

розвантаження № 1 

 

 
Рисунок 3 – Графіки режиму 

навантаження – розвантаження № 2 

 

 

Графіки на рисунку 4 відповідають 

режиму № 3, який проведено через дві хвилини 

після другого. 

Графіки на рисунку 5 відповідають 

наступним трьом режимам навантаження - 

розвантаження, які проведені з аналогічними 

часовими інтервалами і практично не 

відрізняються один від одного за числовими 

параметрами, що дозволило усереднити їх 

значення. 
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Рисунок 4 – Графіки режиму навантаження – 

розвантаження № 3 

Рисунок 5 – Графіки режимів навантаження 

-  розвантаження № 4-6 

 

Енергія (АД), що накопичена в зразку і яка 

відповідає дисипативним властивостям 

матеріалу фрагменту пожежного  рукава в 

поперечному напрямку, визначається площею 

петлі гістерезису як різниця робіт, витрачених 

при навантаженні (АН) і наступному 

розвантаженні (АР) зразка 

 

       ,








 








dFdFААА
PК

PП

НК

НП

PHРНД

  (1) 

 

де:  HF - рівняння залежності діючої сили 

від деформації зразка при його навантаженні; 

 РF - рівняння залежності діючої сили від 

деформації зразка при його розвантаженні; 

НП  - нижня межа інтегрування, що 

відповідає початковій точці навантаження; 

НК  - верхня межа інтегрування, що 

відповідає кінцевій точці навантаження; 

РП  - нижня межа інтегрування, що 

відповідає кінцевій точці розвантаження; 

РК  - верхня межа інтегрування, що 

відповідає початковій точці розвантаження. 

Якщо прийняти позначення графіків (рис. 2 - 

5), де результати експериментальних 

досліджень (табл. 1) апроксимовані засобами 

Microsoft Excel відповідними поліномами 

трендів, то рівняння (1) матиме вид 

 

    ,dXXYdXXYААА
PК

PП

НК

НП

X

X

P

X

X

HРНД    (2) 

 

де:  XYH - рівняння (поліном) залежності 

діючої сили від деформації зразка при його 

навантаженні; 

 XYР - рівняння (поліном) залежності 

діючої сили від деформації зразка при його 

розвантаженні; 

НПХ  - нижня межа інтегрування, що 

відповідає початковій точці навантаження; 

НКХ  - верхня межа інтегрування, що 

відповідає кінцевій точці навантаження; 

РПХ  - нижня межа інтегрування, що 

відповідає кінцевій точці розвантаження; 

РКХ  - верхня межа інтегрування, що 

відповідає початковій точці розвантаження. 

При цьому розмірності значень уздовж 

координати  Х в мм, а уздовж координати Y в кН, 

що визначає розмірність енергії в Дж. 

Для подальших розрахунків дисипативні 

властивості матеріалу пожежного рукава в 

поперечному напрямку доцільно визначити 

безрозмірним співвідношенням, або 

коефіцієнтом дисипації 

  

 

Н

Д

А

А
  (3) 

 

На першому режимі випробувань (рис. 2) 

експериментальні результати апроксимовані 

залежностями: 

 

при навантаженні  

  ;046,06663,00366,0 2  ХХXYH  
 

при розвантаженні 

  .3543,06157,03806,01084,0 23  ХХХXYР  

 

Відповідно, енергія навантаження першого 

режиму становить:  
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  .4,3046,06663,00366,0

5,3

0

2 ДжdXХХАН1    

Енергія гістерезису становить:  

 

 

звідки             .62,0
4,3

1,2


Н1

Д1

1
А

А
β  

 

Аналогічно на другому режимі випробувань 

(рис. 3):  

 

при навантаженні 

  ;01,10794,10834,0 2  ХХXYH  

 

при розвантаженні 

  .6966,08417,02617,0 2  ХХXYР  
 

Відповідно, енергія навантаження другого 

режиму становить:  

  .35,401,10794,10834,0

5,4

1

2 ДжdXХХАН2  
 

 

Енергія гістерезису становить:  

 

  ,18,26966,08417,02617,05,4

01,10794,10834,0

20

5,1

2

5,4

1

2

ДжdXХХ

dXХХААА Р2Н2Д2








 

 

звідки            .5,0
35,4

18,2


Н2

Д2

2
А

А
β  

 

На третьому режимі випробувань (рис. 4) 

експериментальні результати апроксимовані 

залежностями: 

 

при навантаженні 

  ;3542,19025,00357,0 2  ХХXYH  
 

при розвантаженні 

  .0567,10235,12496,0 2  ХХXYР  
 

Відповідно, енергія навантаження при 

третьому режимі випробувань становить:  

 

  .08,43542,19025,00357,0

5

5,1

2 ДжdXХХАН3    

 

Енергія гістерезису становить:  

 

  ,91,10567,10235,12496,0

3542,19025,00357,0

5

2

2

5

5,1

2

ДжdXХХ

dXХХААА Р3Н3Д3








 

звідки       .47,0
08,4

91,1


3Н

3Д

3
А

А
β  

На четвертому-шостому режимах 

випробувань (рис. 5) усереднені 

експериментальні результати апроксимовані 

залежностями: 

при навантаженні 

  ;7047,18822,00255,0 2  ХХXYH  
 

при розвантаженні 

  .1815,02618,01591,00353,0 23  ХХХXYР  
 

Відповідно, енергія навантаження на 

четвертому-шостому режимах випробувань 

становить:  

  .26,47047,18822,00255,0

5,5

2

2 ДжdXХХА 6Н4  
 

Енергія гістерезису становить:  

 

  ,93,11815,02618,01591,00353,0

7047,18822,00255,0

5,5

2

23

5,5

2

2

ДжdXХХХ

dXХХААА 6Р46Н46Д4







  

 

звідки         .45,0
26,4

93,1








64Н

64Д

64
А

А
β  

 

Висновки. Для наступних теоретичних та 

експериментальних робіт з розрахунку 

залишкового ресурсу пожежних рукавів 

проведено визначення дисипативних 

властивостей їх матеріалу в поперечному 

(відносно осі рукава) напрямку, в умовах 

статичних циклів навантаження-розвантаження. 

Дослідження визначили суттєву залежність 

характеристик матеріалу пожежного рукава 

типу «Т» із внутрішнім діаметром 51 мм від 

«історії» його навантаження (табл. 2).  

  

 

  ,1,23543,06157,03806,01084,0

046,06663,00366,0

5,3

1

23

5,3

0

2

ДжdXХХХ

dXХХААА Р1Н1Д1











Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека № 1 (1) 2016 

71 

Таблиця 2 

Характеристика Позначення 
Режим 

№ 1 

Режим 

№ 2 

Режим 

№ 3 

Режими 

№ 4-6 

Максимальне навантаження Fmax, кН 1,8 2,16 2,21 2,35 

Максимальна деформація 
max , мм 3,5 3,5 3,5 3,5 

Максимальна відносна деформація 
max ,% 5,4 5,4 5,4 5,4 

Залишкова деформація 
зал , мм 1 0,5 0,5 ≈ 0 

Модуль «поперечної» пружності (згідно [12]) kY, МПа 223 268 274 291 

Коефіцієнт дисипації β 0,62 0,5 0,47 0,45 

 
При майже однаковому діапазоні 

навантаження (1,8 ÷ 2,35 кН), прикладеного до 
фрагменту пожежного рукава на першому та 
другому режимах випробувань його 
характеристики в поперечному напрямку значно 
змінювались і лише потім (3 – 6 режими) 
відбувалась їх стабілізація.  

Модуль «поперечної» пружності матеріалу 
рукава [12] стабілізувався на рівні 291 МПа, 
коефіцієнт дисипації - 0,45, при відносній 
деформації 5,4 %. 

Значний початковий гістерезис фрагменту 
пожежного рукава  при наступних 
випробуваннях значно зменшується, що разом із 
зменшенням залишкових деформацій та 
стабілізацією пружних властивостей, наближає 
поведінку матеріалу до пружного.  

Зміна властивостей матеріалу пожежного 
рукава при послідовних циклах деформацій 
навантаження–розвантаження є зворотною, 
проміжки між циклами деформування 
призводять до часткового відновлення 
механічних характеристик, наближаючи їх до 
початкових значень.  Час релаксації, що в 
значній мірі залежить від величини попередньої 
відносної деформації, становить від кількох 
годин до кількох діб і навіть тижнів. 
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Рассматриваются методика и результаты определения 
диссипативных свойств материала напорного пожарного рукава типа 
«Т» с внутренним диаметром 51 мм при поперечных деформациях. 
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We consider the methodology and the results determine the dissipative 
properties of the material type pressure fire hose "T" with an inner diameter 
of 51 mm with a transverse strains. 

 


